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附件：

1、关于委托开展国网湖南省电力公司2013～2014年度投产110千伏、220千伏输变电工程竣工环保验收工作的函

2、国网湖南省电力公司关于2013～2014年度投产110千伏及220千伏输变电工程投入试运行的请示

3、国网湖南省电力公司关于申请办理2013～2014年度投产110千伏及220千伏输变电工程竣工环境保护验收的请示
      4、国网湖南省电力公司关于变压器废油处置的承诺函

      5、湖南省电力公司突发性重大环境污染事件应急预案
1. 前言

为满足湖南省不断增长的用电负荷需求，提高电网供电能力和供电可靠性，完善城乡网架建设，优化220kV、110kV变电站布点和线路走向，湖南省电力公司于2013～2014年度在全省范围内陆续建设投运了一批输变电工程，覆盖全省13个市（州），共计72项，包括220kV工程项目16个，110kV工程项目56个，其中220kV新建工程15个，扩建工程1个；110kV新建工程42个，改扩建、增容改造工程14个；新增主变容量1508MVA。涉及220kV送电线路42回，总长381.9km，110kV架空送电线路110回，长786.3km，110kV电缆线路5回，长4.8km。工程总投资31.7亿元，其中环保投资3804万元，占总投资1.2%。

根据国家和湖南省建设项目竣工环境保护验收的相关规定，受湖南省电力公司委托，湖南省环境监测中心站承担湖南省电力公司2013～2014年度建成投运的220kV、110kV输变电工程竣工环境保护验收调查监测。湖南省环境监测中心站于2014年3月～12月对该工程所有项目进行了现场监测及调查，并收集了相关资料，在此基础上编制了本验收监测调查报告。
2. 验收监测依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月； 

（2）原国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

（3）原国家环保总局令第18号《电磁辐射环境保护管理办法》，1997年；

（4）原国家保护总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

（5）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》2007年8月；

（6）原湖南省环境保护局湘环发[2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月；

（7）《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1～2.3-93，HJ/T2.4-1995，HJ/T19-1997，国家环境保护局）；
（8）《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）;

（9）《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24- 1998，国家环境保护总局）；

（10）《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》（GB/T7349-2002）；

（11）交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）（HJ681-2013）；

（12）各项目的环境影响评价报告和环评批复。

3. 工程概况

3.1 工程基本情况

本次验收项目包括220kV项目16个，110kV项目53个，包括3个单独220kV线路工程、17个单独110kV线路工程。共涉及全省除湘西自治州外的其它13个地市，按照建设项目所属地的特点，整体建设情况见表3-1，工程详情见表3-2，表3-3。
表3-1  输变电工程概况一览表
	序号
	类别
	基本情况

	1
	建设项目名称
	湖南省电力公司2013～2014年度投运110kV、220kV输变电工程

	2
	建设单位名称
	湖南省电力公司电网建设运行分公司

	3
	建设地点
	除湘西自治州外的其它13个地市

	4
	建设性质
	新建、改建、扩建、增容改造

	5
	工程建设规模
	72项输变电工程包括220kV项目16个、110kV项目56个。其中220kV新建工程15个，改建工程1个，包括3个单独220kV线路工程；110kV新建工程42个，扩建工程11个，改建工程3个，包括17个单独110kV线路工程。220kV架空送电线路381.9km，无220kV电缆线路；110kV架空送电线路786.3km，110kV电缆线路4.8km。

	6
	环评情况
	2006～2014年陆续完成环境影响报告表，湖南省环境保护厅72项进行了批复。

	7
	建设时间
	从2013年开始到2014年陆续完成建设并投入运行。

	8
	工程投资情况
	工程总投资31.7亿元，其中环保投资3804万元，占总投资1.2%。


表3-2 输变电工程批复汇总情况

	地市
	项目数量
（个）
	环评批复数量（个）
	无环评批复数量（个）
	备注

	长沙
	7
	6
	/
	/

	株洲
	7
	4
	/
	/

	湘潭
	4
	3
	/
	/

	岳阳
	4
	2
	/
	/

	益阳
	5
	3
	/
	/

	常德
	11
	6
	/
	/

	衡阳
	7
	3
	/
	/

	邵阳
	9
	5
	/
	/

	娄底
	3
	3
	/
	/

	怀化
	9
	4
	/
	/

	郴州
	4
	3
	/
	/

	永州
	1
	2
	/
	/

	张家界
	1
	1
	/
	/

	注：建设项目按市州多个项目捆绑环评及审批，建设时并不能同时建成投运，所以本次报告
中所附批文数量并不会与项目数量对等。


表3-3  输变电工程统计表
	序号
	项目名称
	电压
等级
	行政区划
	建设性质
	投产时间
	批文号
	建设内容
	环评报告中项目名称

	1
	谭石110kV输变电工程
	110kV
	长沙
	新建
	2013.1
	湘环评辐表[2013]52号
	位于长沙市岳麓区西湖街道办事处西湖主题公园内牛头山西侧（运行名：谭石110kV变电站），全户内布置，现有主变1台，容量1×50MVA；110kV电缆进线2回，为荣湾变T接110kV天桃岳学Ⅰ、Ⅱ回线路（运行名：110kV天谭桃岳线、110kV天谭咸梅线），沿枫林一路电缆走线，长约3.2km。
	荣湾110kV输变电工程

	2
	宁乡堆资110kV输变电工程
	110kV
	长沙
	新建
	2013.9
	湘环评表[2006]118号
	位于长沙市宁乡县沙田乡沙田村（运行名：堆资110kV变电站），户外布置，现有主变1台，容量1×50MVA；110kV架空进线2回，分别为至黄材变和至向阳变的黄堆线和向堆线，新建线路共有杆塔数分别为59基、96基。
	沙田110kV输变电工程

	3
	灰汤110kV主变扩建工程
	110kV
	长沙
	新建
	2013.9
	湘环评辐表[2011]82号
	位于长沙市宁乡县灰汤镇，户外布置，本次扩建主变1台，容量1×31.5MVA。
	

	4
	宝雍110kV输变电工程
	110kV
	长沙
	新建
	2013.11
	湘环评表[2010]53号
	位于长沙市望城县铜官镇花果路与花实路交界处（运行名：宝雍110kV变电站），户外布置， 户外布置，现有主变1台，容量1×50MVA；110kV架空进线2回，分别为至郭亮变和至威灵变的郭宝线和威宝线，新建线路共有杆塔数分别为48基、104基。
	化工园110kV输变电工程

	5
	丛塘变～蓝思科技110kV双回线路工程
	110kV
	长沙
	新建
	/
	湘环评辐表[2015]8号
	从丛塘变出线双回共塔建设至蓝思科技变，新建线路共67基杆塔，长2×9.249km。
	

	6
	通益220kV输变电工程
	220kV
	长沙
	新建
	2013.1
	湘环评表[2010]203号
	位于长沙市宁乡县檀树湾乡石轮村（运行名：通益220kV变电站），现有主变1台，容量1×180MVA；220kV架空出线2回，将天顶~玉潭线路剖解入站内（运行名：220kV天通线、220kV通玉线）长约0.6 km ；110kV架空进线2回，分别将佳木~宁乡线路和宁乡~宁乡东线路改接进站内（运行名：110kV通木线、110kV通宁线），新建线路分别长约1.5 km、4 km。
	宁乡北220kV输变电工程

	7
	曹家坪220kV输变电工程
	220kV
	长沙
	新建
	2013.9
	湘环评辐表[2015]8号
	位于长沙县星沙经济开发区蓝思科技工业园区生产基地，大元路与东十路交汇处东南角。本期配套220kV线路4回，即蓝思至榔梨220kV变（220kV曹榔I、II线）、蓝思至星城500kV变（220kV星曹I、II线）各2回，长度分别为2×0.05km和2×0.1km。本期配套110kV送电线路2回，即110kV曹秋线和110kV曹住黄线，均为电缆出线，长度分别为0.26km和0.7km。
	蓝思科技220kV输变电工程

	8
	向阳村110kV变电站扩建工程
	110kV
	株洲
	扩建
	2014.3
	湘环评辐表[2011]25号
	株洲市向阳村，半户内布置，东经113.19511°，北纬27.87987°。本次扩建后主变容量2×50MVA。本次扩建无新增110kV线路。
	

	9
	新华路110kV输变电工程
	110kV
	株洲
	新建
	2013.6
	湘环评辐表[2011]86号
	株洲市文化路，全户内布置，东经113.16768°，北纬27.84512°。主变容量1台，容量1×63MVA，线路2回，长0.2km。无新建塔。
	

	10
	竹园220kV输变电工程
	220kV
	株洲
	新建
	2013.11
	湘环评辐表[2011]86号
	株洲市炎陵县垄溪乡西坑村，全户外布置，东经113.80789°，26.44939°。主变容量1×180MVA，220kV进出线3回（竹下线、竹朝线、竹罗线），220kV线路总长109.5km，共335基杆塔（不包括220kV竹罗线）。110kV进出线5回（竹段线、竹沔线、竹回线、竹桃线、竹中线），,110kV线路总长28.5km。
	炎陵220kV输变电工程

	11
	衡茶吉电铁炎陵牵引站外部供电工程
	110kV
	株洲
	新建
	2013.4
	湘环评辐表[2012]16号
	110kV线路共2回，即段家坳110kV变电站至炎陵牵引变电站110kV线路1回，炎陵牵引变T接下东～沔渡110kV线路1回，线路总长14.6km，共45基塔。
	

	12
	衡茶吉电铁茶陵南牵引站外部供电工程
	110kV
	株洲
	新建
	2013.4
	湘环评辐表[2012]16号
	110kV线路共3回，即下东220kV变电站至茶陵牵引变电站110kV线路1回，茶陵牵引变T接下东～皂角110kV线路1回，马加至云阳110kV线路1回，线路总长25km，共78基塔。
	

	13
	110kV清水塘输变电工程
	110kV
	株洲
	新建
	2013.7
	湘环评表[2009]45号
	株洲市建设北路与湘珠路交汇处南面约150m，全户内布置，东经113.09817°，北纬113.09817°。主变容量1×50MVA，线路长0.1km，无新建杆塔。
	

	14
	垃圾焚烧发电厂T接白叶线110kV线路工程
	110kV
	株洲
	新建
	2013.5
	湘环评辐表[2011]25号
	110kV线路1回，线路长2.6km，共10基塔。
	

	15
	红砂110kV输变电工程
	110kV
	湘潭
	新建
	2013.12
	湘环评辐表[2011]84号
	湘潭市九华大道，半户内布置，东经112.95261°，北纬27.94777°。主变容量1×50MVA，线路长5km，采用电缆和架空组合出线，共16基塔。
	九华东110kV输变电工程

	16
	天易110kV输变电工程
	110kV
	湘潭
	新建
	2013.12.30
	湘环评辐表[2011]84号
	湘潭市云龙东路，半户内布置，东经112.97714°，北纬27.77257°。主变容量1×50MVA，线路总长14km。其中茶天线共30基杆塔，麦天线共17基杆塔。
	

	17
	滴水洞110kV输变电工程
	110kV
	湘潭
	新建
	2013.12
	湘环评表[2009]40号
	湘潭韶山市滴水洞路，半户内布置，东经112.47211°，北纬27.92003°。主变容量1×31.5MVA，线路长18.8km，共71基塔。
	景区110kV输变电工程

	18
	山枣110kV变电站扩建工程
	110kV
	湘潭
	扩建
	2014.1
	湘环评辐表[2012]87号
	湘潭湘乡市山枣镇山枣村，全户外布置，东经112.46392°，北纬27.66025°。扩建后主变容量1×31.5+50MVA。本次扩建无新增110kV线路。
	

	19
	思安110kV输变电工程
	110kV
	岳阳
	新建
	2013.8
	湘环评表[2009]43号
	位于岳阳市平江县安定镇安定村（东经113.6605°，北纬28.5592°），户外布置，主变容量1×31.5MVA，110kV进出线2回（汉寿线剖进思安110kV线路长17km，单回架设）。
	官塘110kV输变电工程

	20
	周家110kV输变电工程
	110kV
	岳阳
	新建
	2013.9
	湘环评表[2009]43号
	位于岳阳市湘阴县石塘乡石塘村（东经112.9172°，北纬28.7115°），户外布置，主变容量1×31.5MVA，110kV进出线2回（袁瞭线剖进周家110kV线路长28km，单回架设）。
	六塘110kV输变电工程

	21
	伍市110kV变电站2#主变扩建工程
	110kV
	岳阳
	扩建
	2013.12
	湘环评辐表[2011]77号
	位于岳阳市平江县伍市镇（北纬28°47＇1.96＇＇，东经113°15＇10.46＇＇），户外布置，原有主变容量31.5MVA，本期新增2#主变50MVA。
	

	22
	泉新110kV变电站2#主变扩建工程
	110kV
	岳阳
	扩建
	2013.12
	湘环评辐表[2011]77号
	位于岳阳市湘阴县新泉镇（北纬28°38＇19.57＇＇，东经112°41＇22.25＇＇），户外布置，原有主变容量31.5MVA，本期新增2#主变31.5MVA。
	

	23
	洢水220kV输变电工程
	220kV
	益阳
	新建
	2014.1
	湘环评辐表[2011]85号
	位于益阳市安化县梅城镇十里村（北纬28°10＇35.66＇＇，东经111°39＇4.62＇＇），户外GIS布置，主变容量1×180MVA，220kV进出线2回（柘溪～民丰线路剖进安化东220kV线路。
	安化东220kV输变电工程

	24
	洢水220kV变配套110kV线路工程
	110kV
	益阳
	新建
	2014.1
	湘环评辐表[2011]85号
	新建线路长度约1.7km，改造线路长度0.4km），110kV进出线3回（新建安化东～花果园110kV双回线路，新建路径长度约2.0km，改造路径长度约2.7km，杆塔利旧路径长度0.8km；茶园～花果园110kV线路花果园侧改进安化东变，线路全长3.5km）。
	益阳安化东配套110kV线路工程

	25
	童子山110kV输变电工程
	110kV
	益阳
	新建
	2013.8
	湘环评辐表[2011]85号
	位于益阳市桃江县大栗港镇童子山村（28°30＇58.14＇＇，东经111°55＇14.54＇），户外GIS布置，主变容量1×50MVA，110kV进出线3回（桃花江～武潭110kV线路剖进大栗港变，线路路径长8.4km；另一回接至110kV白竹洲水电站，线路路径长4.7km）。
	大栗港110kV输变电工程

	26
	草尾110kV变电站1#主变增容改造工程
	110kV
	益阳
	增容改造
	2013.12
	湘环评辐表[2013]5号
	位于益阳市沅江市草尾镇（东经112.3903°，北纬29.0411°）；开放式布置，原有主变20+20 MVA，本期将1#主变更换为50MVA。
	

	27
	烟溪110kV变电站1#主变增容改造工程
	110kV
	益阳
	增容改造
	2014.12
	湘环评辐表[2014]69号
	益阳市安化县烟溪镇何家村（东经110°53′54.23″，北纬28°09′30.26″）；开放式布置，原有主变10+20 MVA，本期将1#主变更换为20MVA。
	

	28
	善卷220kV输变电工程
	220kV
	常德
	新建
	2014.1
	湘环评表[2009]36号
	位于常德市德山经济开发区内德山南益阳冲村（北纬28.9102°、东经111.6933°），户外布置，主变容量2×180MVA，220kV进出线4回（黄德线剖进德山南220kV线路全长10.5km，德太线剖进德山南220kV线路全长6.9km）。
	德山南220kV输变电工程

	29
	善卷220kV变110kV配套工程
	110kV
	常德
	新建
	2014.1
	湘环评表[2009]36号
	新建110kV进出线5回（德山南～金钛110kV线路全长3.2km；德山南～永丰110kV线路全长6.2km；德山南～乾明110kV线路全长8.6km；德山南～桥南110kV线路全长9km；德山南～鼎城110kV线路全长13km）
	德山南110kV配套工程

	30
	芦家220kV输变电工程
	220kV
	常德
	新建
	2013.12
	湘环评表[2009]36号
	位于澧县澧阳镇芦家村（北纬29.6680°、东经111.7697°），户外布置，主变容量1×180MVA，220kV进出线4回（江窑线剖进澧县变剖进段长2km，剖出段长1.5km；盘窑线剖进澧县变剖进段1km，剖出段1km）。
	澧县220kV输变电工程

	31
	芦家220kV变配套110kV线路工程
	110kV
	常德
	新建
	2013.12
	湘环评表[2009]36号
	110kV进出线6回（澧楠线澧侧改进澧县220kV变线路全长4.5km；澧县110kV变～澧县220kV变双回110kV线路全线长3.5km；澧县220kV变～楠竹110kV变全长20km；澧县220kV变～乔家河110kV线路全长15km；澧楠T接点～梦溪110kV线路澧楠T接点侧改进澧县220kV变线路全长4km）。
	澧县220kV变配套110kV线路工程

	32
	八字路110kV输变电工程
	110kV
	常德
	新建
	2013.11
	湘环评表[2009]36号
	位于常德市桃源县漳江镇八字路村（北纬28.8790°、东经111.4940°），户外布置，主变容量1×31.5MVA，110kV进出线2回（鼎城～桃源110kV线路剖进八字路变，线路路径长0.85km）。
	

	33
	枫树110kV变电站2#主变扩建工程
	110kV
	常德
	扩建
	2014.5
	湘环评辐表[2013]5号
	位于常德市汉寿县龙阳镇福城村（东经111.9769°，北纬28.8889°）；开放式布置，原有主变31.5 MVA，本期新增2#主变50MVA。
	

	34
	楚江110kV变电站2#主变扩建工程
	110kV
	常德
	扩建
	2014.6
	湘环评辐表[2012]82号
	位于常德市石门县楚江镇西溶路（东经111.3650°，北纬29.5872°）；开放式布置，原有主变31.5 MVA，本期新增2#主变50MVA。
	

	35
	桃源水电站～漳江220kV输电线路工程
	220kV
	常德
	新建
	2013.7
	湘环评辐表[2012]19号
	线路起自桃源水电站220kV升压站，止于漳江220kV变电站。本工程线路方案全长约15.4km，全线按单回路铁塔架设。
	

	36
	220kV江窑线剖进盘山变输电线路工程
	220kV
	常德
	新建
	2014.5
	湘环评辐表[2013]72号
	工程包括江窑线剖进盘山变线路，全线双回路架设1.1km；石盘I线和盘七线改接线路长度约0.4km，新建2基单回路终端塔。
	

	37
	浮桥～武陵II回110kV输电线路工程
	110kV
	常德
	新建
	2014.3
	湘环评表[2007]195号
	新建110kV线路4km，其中电缆0.6km，架空线路3.4km。
	

	38
	临澧凯迪生物电厂110kV送出线路工程
	110kV
	常德
	新建
	2013.7
	湘环评辐表[2012]19号
	线路起自临澧凯迪生物质能电厂110kV升压站，止于七重堰220kV变电站，线路全长约1.25km，线路从临澧凯迪生物质能电厂升压站出线前两杆塔为单回钢管杆塔架设，之后本回线路与110kV七临Ⅱ回双回共钢管杆塔架设。
	

	39
	神农220kV输变电工程
	220kV
	衡阳
	新建
	2013.11
	湘环评辐表[2011]58号
	衡阳耒阳市三顺村，全户外布置，东经112.77775°，北纬26.40013°。主变容量1×180MVA，220kV进出线4回（神烟I\线、神烟I\线、耒神I\线、耒神II线），220kV线路总长10km。110kV进出线5回（神公线、神蔡线、神联A线、神联B线、神镇火线），,110kV线路总长45km。
	耒阳北220kV输变电工程

	40
	龙亭龙凤风电场～长岭变110kV线路工程
	110kV
	衡阳
	新建
	2014.6
	湘环评辐表[2012]94号
	110kV线路1回，从龙凤风电场升压站至长岭110kV变电站，线路长18.5km，共61基塔。
	

	41
	天堂山110kV风电输电工程
	110kV
	衡阳
	新建
	2014.9
	湘环评辐表[2011]79号
	110kV线路1回，从天堂山风电场升压站至印塘220kV变电站，线路长37km，共123基塔。
	

	42
	湘桂祁东南110kV牵引变输电工程
	110kV
	衡阳
	新建
	2013.4
	湘环评辐表[2011]79号
	110kV线路共2回，即祁东南牵引变至勾南220kV变电站110kV线路1回，祁东南牵引变T接勾南～马杜桥110kV线路1回，线路总长4.6km，共19基塔。
	

	43
	花桥镇110kV牵引变配套工程
	110kV
	衡阳
	新建
	2013.4
	湘环评辐表[2011]79号
	110kV线路共3回，即炉浦110kV变电站至花桥110kV变电站110kV线路1回，花桥牵引变T接炉浦～花桥110kV线路1回，花桥牵引变至花桥110kV变电站110kV线路1回，线路总长37.9km，共149基杆塔。
	

	44
	三塘110kV牵引变配套工程
	110kV
	衡阳
	新建
	2013.4
	湘环评辐表[2011]79号
	110kV线路共2回，即三塘牵引变至麻塘220kV变电站110kV线路1回，三塘牵T接麻塘～洪桥110kV变电站110kV线路1回，线路总长3.3km，共16基塔。
	

	45
	花桥110kV输变电工程
	110kV
	衡阳
	新建
	2014.4
	湘环评辐表[2011]79号
	衡阳市衡山县洪山镇扬名村胡家组。主变容量1×31.5MVA，即炉浦110kV变电站至花桥110kV变电站110kV线路1回，花桥牵引变～花桥110kV线路1回。
	

	46
	陈家坊110kV输变电工程
	110kV
	邵阳
	新建
	2013.8
	湘环评表[2010]15号
	邵阳市新邵县陈家坊镇留星村，全户外布置，东经111.63204°，北纬27.35522°。主变容量1×31.5MVA，110kV进出线2回（范陈、柳陈线），其中范陈线未投产运行，柳陈线线路长11.2km，共61基杆塔。
	

	47
	陆洲输变电工程
	110kV
	邵阳
	新建
	2013.9
	湘环评表[2009]48号
	邵阳市双清区云水乡陆洲村，全户外布置，东经111.5413°，北纬27.2495°，主变容量1×50MVA，110kV进出线2回（檀洲I/II线），双回架设，线路长16km，共75基杆塔。,
	东互通110kV输变电工程

	48
	黄陂桥110kV输变电工程
	110kV
	邵阳
	新建
	2013.6
	湘环评表[2010]15号
	邵阳市邵东县黄陂桥镇龙石村，全户外布置，东经111.78730°，北纬27.26378°。主变容量1×31.5MVA，110kV进出线2回（青黄、建黄线），线路总长21.5km，共81基杆塔。
	

	49
	法相岩110kV变电站扩建工程
	110kV
	邵阳
	扩建
	2013.11
	湘环评表[2012]86号
	邵阳市武冈市法相岩镇，全户外布置，东经110.65338°，北纬26.71230°。主变容量2×31.5MVA。本次扩建无新增110kV线路。
	

	50
	川石110kV主变更换工程
	110kV
	邵阳
	改建
	2013.12
	湘环评辐表[2012]86号
	邵阳市绥宁县川石开发区，全户外布置，东经110.18032°，北纬26.59421°。主变容量2×31.5MVA。本次扩建无新增110kV线路。
	

	51
	赧水220kV输变电工程
	220kV
	邵阳
	新建
	2013.11
	湘环评辐表[2010]209号
	邵阳武冈市邓元泰镇小水江村，全户外布置，东经110.59769°，北纬26.72219°。主变容量1×180MVA，220kV进出线3回（赧儒线、平赧I线、平赧\II线），220kV线路总长44.3km, 平赧I线、平赧\II线共251基杆塔。110kV进出线6回（赧武、赧茅、赧水、赧法I线、赧法II线、赧方），其中赧武线共96基杆塔,, 赧法I线、赧法II线共26基杆塔，赧水线共127基杆塔。110kV线路总长40km。
	武冈220kV输变电工程

	52
	隆回220kV输变电工程
	220kV
	邵阳
	新建
	2013.12
	湘环评表[2009] 48号
	邵阳市隆回县三阁司乡紫河村，全户外布置，东经110.9785°，北纬27.1118°。主变容量1×180MVA，220kV进出线5回（扶隆、隆平I\II、长隆I\II线），220kV线路总长34km。110kV进出线6回（隆江、隆六、隆大、隆寺、隆茶I、II线），,110kV线路总长40km。
	

	53
	建设~檀江220kV输电线路工程
	220kV
	邵阳
	新建
	2014.5
	湘环评辐表[2009]48号
	220kV线路1回，建设(棠下桥)~檀江220kV输电线路路径长度约36.5km，共121基杆塔
	棠下桥220kV输变电工程

	54
	关峡110kV变电站扩建工程
	110kV
	邵阳
	改建
	2014.8
	湘环评辐表[2013]17号
	由35kV升压为110kV后，主变容量为1×31.5MVA。
	

	55
	凯迪电厂送出110kV线路工程
	110kV
	娄底
	新建
	2014.5
	湘环评辐表[2011]51号
	110kV线路1回，从双峰凯迪电厂送出至印塘110kV变电站，线路总长2.5km，其中电缆段长0.05km，共13基塔。
	

	56
	民丰～米塔尔（华菱）～豹南山220kV线路工程
	220kV
	娄底
	新建
	2014.3
	湘环评辐表[2012]24号
	220kV线路2回，线路总长16.2km。其中民丰～米塔尔线路长6km，米塔尔～豹南山线路长10.2km，共65基杆塔，其中两回线路双回共塔共11基。
	

	57
	吉（民）早I、II线220kV冰改线路工程
	220kV
	娄底
	改建
	2013.3
	湘环评辐表[2011]48号
	改建220kV线路2回，长2km，共7基塔。
	

	58
	蟒搪溪电站～公坪剖入河西变110kV线路工程
	110kV
	怀化
	新建
	2013.8
	湘环评辐表[2012]15号
	新建线路长8.5km，其中新建单回线路长4.0km，双回线路长4.5km。
	

	59
	县溪～独峰110kV线路工程
	110kV
	怀化
	新建
	2013.8
	湘环评辐表[2011]76号
	独峰变进线利用独峰～瓢里110kV送电线路已建双回路终端塔共塔架设，其余部分均按单回路架设，线路长度约28.0km。
	

	60
	黄金坳110kV输变电工程
	110kV
	怀化
	新建
	2013.8
	湘环评辐表[2011]47号
	位于怀化市鹤城区黄金坳镇水环口村，户外布置，现有主变1台，容量1×31.5MVA；110kV进线1回，为黄金坳变T接湾麻线110kV线路（运行名：110kV湾黄线），西面架空出线，全线单回架设，长约17km。
	

	61
	牌楼500kV变～湾潭变220kV线路工程
	220kV
	怀化
	新建
	2013.8
	湘环评辐表[2012]15号
	新建双回路架空线路长2×19.4km。
	

	62
	若水电站～洪江剖入尖坡变110kV线路工程
	110kV
	怀化
	新建
	2013.8
	湘环评辐表[2012]15号
	新建架空线路长5.9 km，其中新建单回线路长5.1km，双回线路长0.8km。
	

	63
	长泥坡-石门110kV线路工程
	110kV
	怀化
	改建
	2013.9
	湘环评辐表[2012]15号
	新建双回路架空线路长2×4.0km。
	

	64
	茅坪变T接至110kV烟李线线路工程
	110kV
	怀化
	新建
	2013.8
	湘环评辐表[2011]76号
	茅坪变出线与茅坪～张家桥110kV送电线路双回路终端塔共塔架设，其余部分均按单回路架设，线路长度约15.0km。
	

	65
	山塘驿～火马冲110kV线路工程
	110kV
	怀化
	新建
	2013.8
	湘环评辐表[2012]15号
	新建单回路架空线路长4.5km。
	

	66
	沅陵蓝溪110kV输变电工程
	110kV
	怀化
	新建
	2013.9
	湘环评表[2007] 193号
	位于怀化市沅陵县城南望城坡，东侧距常吉高速沅陵县城延长线约150m，现有主变1台，容量1×31.5MVA；110kV进线2回，分别为至凉水井（沅陵）变和至白沙变的凉蓝II线和蓝白线，新建线路长分别为2.4km、1.2km。
	城南110kV输变电工程

	67
	荷叶110kV输变电工程
	110kV
	郴州
	新建
	2013.5
	湘环评表[2010]36号
	位于郴州市桂阳县荷叶镇（东经112°42′29″，北纬25°30′51″），户外布置，主变容量1×50MVA，110kV进出线1回（荷叶～同祥110kV线路长13km，单回架设）。
	

	68
	分水岭110kV输变电工程
	110kV
	郴州
	新建
	2013.12
	湘环评表[2008]151号
	位于郴州市资兴市州门司镇（东经113°31′21.89″，北纬26°4′33.57″），户外布置，主变容量1×31.5MVA，110kV进出线2回（波瓦线剖进分水岭110kV线路长19km，单回架设）。
	州门司110kV输变电工程

	69
	220kV竹园～罗霄输电线路工程
	220kV
	郴州、株洲
	新建
	2013.12
	湘环评辐表[2012]18号
	线路起自炎陵（竹园）220kV变电站，止于桂东（罗霄）220kV变电站。本工程线路全长约67.3km，全线均为单回路架设。
	220kV炎陵～桂东输电线路工程

	70
	衡茶吉电铁安仁牵引站供电工程
	110kV
	郴州
	新建
	2013.4
	湘环评辐表[2012]18号
	朝阳～安仁牵引站110kV线路（朝刘线）长约25.7km（其中单回路路径长约25.1km、双回路路径长约0.6km），单回架设；安仁牵引站T接格万线110kV线（格万线刘家支线）长约4.5km，单回架设。
	


	71
	龙角坪110kV增容扩建工程
	110kV
	永州
	扩建
	2013.4
	湘环评辐表[2011]83号、湘环评辐表[2011]26号
	变电站位于东安县石期市镇（北纬26°17＇38.42＇＇，东经111°26＇20.02＇＇），原有主变容量50MVA，本期扩建2#主变容量50MVA，新增龙角坪～老山界110 kV线路长14.3km。
	

	72
	110kV黄家阁变扩建变电工程
	110kV
	张家界
	扩建
	2012.12
	湘环评辐表[2012]83号
	位于张家界市永定区大庸桥社区黄家阁，原有主变1台，容量1×31.5MVA，本期新增主变1台，容量1×31.5MVA。
	


3.2 生产工艺简介

输变电工程主要的运行模式为变电站通过主变将高等级电压不断降压，直到输送到每个用户。其中主要的污染源为变电站内各种电器设备，核心为变压器，另外就是连接变电站和将电送到用户的输变电线路。

3.3 主要污染物及环保设施情况

3.3.1气型污染源及其控制措施

在变电站建设运行和线路运行的整个过程中，变电站无人值守，送电线路为固定的铁塔和高架线，均无废气产生。

3.3.2水型污染源及其控制措施
变电站内产生废水处为设备产生的废变压器油，均采取建设事故油池收集，统一处理。工程产生少量生活污水，处理措施用化粪池收集后用于站内绿化浇灌。线路沿线不产生废水。

3.3.3 噪声及其防治控制措施

变电站内主变、电容、电抗以及其他的各种设备会产生的低频噪声，线路在运行时同样也会产生低频噪声。变电站内严格选用符合设计要求的设备，合理布局，开放式变电站尽量远离围墙和居民近距离侧，保证设备噪声有足够的衰减距离；或采用户内式布置，保证厂界达标；输电线路采用尽量远离居民区，或采用高跨的方式保障噪声达标。
3.3.4 固废产生及其防治控制措施

工程的固废产生在建设期间，产生大量的土石方和硬化的固体废物，在施工结束后采用复填、铺路等手段妥善处理。在运行期间，变电站内设备运行、检修、事故时会产生废油和废旧蓄电池等固废，在变电站内设置事故油池对废油进行收集，所有废油和废旧蓄电池均按照湘电公司科信【2012】219号《关于进一步加强废油废旧蓄电池管理的通知》相应的规定处置妥当。产生的少量生活垃圾，由环卫部门统一处理，线路沿线不产生固废。

3.3.5工频电磁场及其防治控制措施

变电站的主变、电容器、电抗器等带电的设施和输变电线路均因为电流和电压的原因会对环境产生不同的影响，由于本次输变电验收的变电站和线路均属于交变电流，频率为50Hz，在整个输变电工程中变电站和线路沿线形成的工频电场、工频磁场和无线电干扰为输变电工程的主要污染因子。建设方和设计方在工程的设计、建设和运行时选用合格的设备、合理的布置、足够的绿化、优化设计避开人群和屏蔽等手段，保证工频电磁场达到国家规定的要求。

4. 环境影响评价报告书结论与报告书批复

4.1 环评的结论与建议

本次验收项目涉及全省13个市（州），所有建设项目基本上完成了环境影响评价报告，多数是几个项目合在一起做的总环境影响评价报告，少数为单独项目做的环境影响评价报告。纵观所有环境影响评价的结论看，内容大体相近，在交代了工程的必要性后，分别从工程的建设前环境现状到工程建设施工时的影响和建成后营运期的影响逐个预测，具体分析考虑电磁环境、声环境、生态环境的影响。总体结论是在环境保护方面，工程建设是合理可行的。综合来看，建议有如下几条：

1、严格按照规划设计进行工程施工、设备选型和采购，确保工程的工频电磁场强度和无线电干扰在国家有关规定范围以内。

2、工程110kV、220kV架空线路路径选择时，必须避让学校、医院、幼儿园等环境敏感目标，尽可能地实现不跨越居民民房。若须跨越居民民房，必须按照有关规定执行。

3、工程架空线路在施工过程中，严格按照《110～500 kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，确保110kV、220kV架空线路的导线与建筑物之间的垂直距离分别大于《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545—2010）规定的5m、6m，确保边导线与建筑物之间的水平距离分别大于《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545—2010）规定的4m、5m，使工频电磁场强度和无线电干扰控制在国家有关规定范围内。并在人群活动密集区域，适当提高线路对地和建筑物之间的距离，尽可能降低线路建设对人群的影响。

4、项目在建设的过程中，必须加强管理、文明施工，严格落实生态保护措施，尽量减少对生态环境的影响。

5、施工期间，合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量使用低噪声设备。

6、工程竣工投入运行后，应及时进行工频电磁场强度测试，检验工程是否达到国家有关的标准。

7、加强电气设备维护，对存在缺陷的电气设备及时维修或更换，尽可能地降低设备产生的工频电磁场、无线电干扰和噪声。

8、制定变电站突发事故的应急处理预案，防止事故漏油等风险性环境污染事故的发生。

9、加强事故油池的运行管理，确保废水达标排放。

4.2 环评批复

本次验收工程所列项目的环境影响评价文件经湖南省环境保护厅审批，各项目批文号见表3-3，批文详见各市州分报告附件。
5. 验收监测评价标准


（1）电磁环境
A、厂界

项目区域内的场界工频电磁场参照《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中规定限值执行，详见表5-1。

B、周围民房敏感点

周围民房敏感点工频电磁场参照《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中规定限值执行，详见表5-1。

（2）无线电干扰

执行《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995），详见表5-1。

（3）噪声
A、厂界

该项目变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 2类或3类标准，交通干线侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)4类标准。线路两侧噪声按电力走廊跨越区域当地功能区划执行相应标准。详见表5-1。

B、周围民房敏感点

敏感点噪声按当地功能区划执行《声环境质量标准》（GB3096-2008) 相应标准。详见表5-1。

表5-1  执行标准一览表
	执行标准名称
	监测项目
	标准值
	备注

	《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）
	工频电场强度
	4000V/m
	50Hz

	
	工频磁场强度
	0.1mT
	

	《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）
	无线电干扰
	110 kV ：46dB(μV/m)

220kV ：53dB(μV/m)
	0.5MHz

	《声环境质量标准》（GB3096-2008)
	环境噪声
	1类
	昼间：55dB（A）

夜间：45dB（A）
	根据当地功能区划决定

	
	
	2类
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）
	

	
	
	3类
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）
	

	
	
	4类
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）
	

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008) 2类或3类
	厂界噪声
	2类
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）
	根据当地功能区划决定

	
	
	3类
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）
	

	
	
	4类
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）
	


6. 验收监测工作内容

6.1 废气及空气监测内容

根据工程特点无废气产生，本次采用调查为主，未监测。

6.2 废水监测内容

根据该项目特点，事故油池中的废水只有在设备发生事故的时候才产生，属不定期产生的废水，验收时变电站都处于新建投入运行不久，设备处于良好状态，故无废水产生。本次采用调查为主，未监测。

6.3 噪声监测内容

验收工程噪声监测布点情况见表6-1。

6.4 固体废物监测工作内容

根据工程特点，固废主要为施工期产生的固废和部分生活垃圾，营运期产生的废油、废蓄电池等，本次采用调查为主，未监测。

6.5 电磁环境监测工作内容

本次验收监测内容包括工频电场、工频磁场、无线电干扰，详见表6-1。

表6-1  现场监测工作内容

	序号
	监测对象
	布点原则
	监测内容
	频次

	1
	变电站
	变电站四周及附近的民房
	工频电场、工频磁场、无线电干扰、相关环境参数
	1次/点

	
	
	
	变电站场界噪声
	昼夜各1次/点

	
	
	垂直断面、相关环境参数
	1次，共1个

	2
	输电线路
	输电线路跨越的民房
	工频电场、工频磁场、无线电干扰、相关环境参数
	1次/点

	
	
	
	线路噪声
	昼夜各1次/点


7. 监测方法和质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。
2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设合理和所有监测均在规定的条件下进行，如湿度低于80%等。

3、监测数据和报告实行三级审核制度。

监测仪器见表7-1。

表7-1   现场监测仪器
	序号
	仪器名称
	检定证书编号
	制造单位
	检定/校准机构
	有效日期截至
时间

	1
	EFA-300型电磁场分析仪
	XDdj2014-2092
	Narda Safety Test Solution
	中国计量科学研究院
	2015年6月22日

	2
	PMM9010无线电干扰仪
	XDdj2014-2060

XDdj2014-1947
	意大利PMM
公司
	中国计量科学研究院
	2015年6月18日

2015年6月11日

	3
	HD200
温湿度表
	H2014070018
	KIMO
	湖南省气象仪器计量检定授权站
	2015年07月07日

	4
	AWA6270+噪声振动测量仪
	2014040401375
	杭州爱华仪器有限公司
	湖南省计量院
	2015年04月03日

	5
	AWA6221声校准器
	2014050402580
	杭州爱华仪器有限公司
	湖南省计量院
	2015年05月29日

	6
	200LR手持式

激光测距仪
	2014050205184
	美国英柏斯

公司
	湖南省计量院
	2015年5月26日


8. 验收现场监测结果与评价

8.1 验收监测期间的工况

现场监测期间主变和线路均正常运行。 
8.2 敏感点调查

通过对本次验收的72个项目涉及的变电站、输变电线路的现场调查，对212个变电站周边敏感点、线路跨越的民房及周边近距离民房进行了调查，其中长沙市24个，怀化市17个，张家界1个，常德35个，益阳24个，郴州8个，永州2个，岳阳6个，邵阳45个，衡阳12个，株洲21个，湘潭13个，娄底4个了解住户对本次验收工程环境保护情况的意见，并根据现场情况开展现场监测工作，具体监测点位信息描述及调查情况见表8-1。现场监测敏感点监测布点示意图、敏感点与本工程内容的位置关系图见附图。

本次验收工作主要选取环评报告中的敏感目标进行调查（变电站厂界水平距离50m范围内、线路边导线水平距离30m范围内民房均考虑作为敏感目标），并对环评完成后新建敏感民房或厂界、线路微调后的新增敏感民房进行补充调查。

表8-1   敏感点统计

	地市
	工程名称
	地点
	户主
	线路距

地高度
	房高
	与房屋关系
	敏感点异动情况说明

	长沙
	谭石（荣湾）110kV变电站
	长沙市荣湾镇枫林路
	住宅楼
	/
	/
	距变电站围墙87.0m
	

	长沙
	110kV威宝线、郭宝线共塔段
	威宝线#77～#78、郭宝线#21～#22
	/
	26.8
	13.6
	与房子相距6.4m
	

	长沙
	110kV威宝线
	#59～#60（开福区茶亭镇西湖寺村）
	张胜国
	20.6
	5.8
	跨房
	

	长沙
	110kV威宝线
	#59～#60（开福区茶亭镇西湖寺村）
	郭国红
	20.6
	6.3
	跨房
	

	长沙
	110kV威宝线
	#53～#54（开福区书堂山街道彩桃源村）
	1F民房
	20.3
	8.1
	跨房
	

	长沙
	110kV威宝线
	#53～#54（开福区书堂山街道彩桃源村）
	2F民房
	20.3
	8.4
	跨房
	

	长沙
	110kV威宝线
	#15～#16（望城区丁字镇兴城社区马家冲组）
	/
	12.1
	4.5
	跨房
	

	长沙
	110kV威宝线
	#2～#3
	/
	16.9
	6.3
	与房子相距2.0m
	

	长沙
	110kV丛蓝I、II线
	#7～#8（浏阳市永安镇礼耕村和丰片组）
	/
	23.5
	8.3
	跨房
	

	长沙
	110kV丛蓝I、II线
	#8～#9
	/
	20.6
	8.5
	跨房
	

	长沙
	110kV丛蓝I、II线
	#32～#33（国道319旁）
	土菜馆
	21.8
	9.6
	跨房
	

	长沙
	110kV丛蓝I、II线
	#61～#62
	蓝思科技办公楼
	20
	51.5
	与房子相距10.3m
	

	长沙
	110kV丛蓝I、II线
	#62～#63
	蓝思科技宿舍
	20
	29.9
	与房子相距11.8m
	

	长沙
	灰汤110kV变电站
	宁乡县灰汤镇
	4F办公楼
	/
	/
	距变电站围墙20.0m
	

	长沙
	通益（宁乡北）220kV变电站
	宁乡县檀树湾乡石轮村2组
	在建小区
	/
	/
	距变电站围墙20.2m
	

	长沙
	220kV天通线
	#114～#115
	在建2F民房
	27.1
	9.6
	跨房
	

	长沙
	220kV通玉线
	#1～#2
	在建工地
	32.3
	/
	跨房
	

	长沙
	110kV通木线
	#3～#4
	中材管道公司
	27.8
	15.6
	跨房
	

	长沙
	110kV通宁线
	剖接点附近
	奇景园艺场
	18.7
	10.8
	跨房
	

	长沙
	110kV黄堆线、向堆线共塔段
	黄堆线#57～#58、向堆线#94～#95（宁乡县沙田乡沙田村）
	/
	36.7
	9.8
	与房子相距26.4m
	

	长沙
	110kV黄堆线
	#46～#47（宁乡县沙田乡堆资村）
	/
	52
	10
	与房子相距31.8m
	

	长沙
	110kV黄堆线
	#39～#40（宁乡县沙田乡桥湾村罗家组）
	罗贵荣
	34.6
	9.3
	与房子相距2.0m
	

	长沙
	110kV黄堆线
	#06～#07（宁乡县黄材镇松华村3组）
	/
	23.4
	10.4
	与房子相距1.8m
	

	长沙
	110kV向堆线
	#51～#52（宁乡县老粮仓镇毛公村3组）
	/
	31.5
	10.4
	跨房
	

	长沙
	110kV向堆线
	#02～#03（省道209旁）
	/
	19.1
	11
	跨房
	

	株洲
	向阳村110kV变电站扩建工程
	株洲市荷塘区向阳村
	范银玉家
	/
	/
	变电站北面8m
	

	株洲
	向阳村110kV变电站扩建工程
	株洲市荷塘区向阳村
	彭工强
	/
	/
	变电站西南角12m
	

	株洲
	竹园（炎陵）220kV输变电工程
	三河镇石鼓村220kV竹下、竹朝线#24~#25
	李主华
	36.9
	12.3
	水平距离4.7m
	

	株洲
	竹园（炎陵）220kV输变电工程
	三河镇石鼓村220kV竹下、竹朝线#24~#25
	李立华
	41.1
	8.7
	跨越
	

	株洲
	竹园（炎陵）220kV输变电工程
	三河镇星光村排上组220kV竹下、竹朝线#30~#31
	2F民房
	32.4
	6.4
	水平距离25m
	

	株洲
	竹园（炎陵）220kV输变电工程
	三河镇石鼓村110kV竹段线#32~#33
	贺章喜
	56
	8.2
	水平距离12m
	

	株洲
	竹园（炎陵）220kV输变电工程
	三河镇星光村排上组110kV竹段线#36~#37
	段建辉
	17.4
	6.9
	水平距离3.9m
	

	株洲
	竹园（炎陵）220kV输变电工程
	垄溪乡西坑村木公山组110kV竹中线#2~#3
	谭武明
	50
	8
	水平距离16m
	

	株洲
	竹园（炎陵）220kV输变电工程
	霞阳镇草坪村110kV竹沔线#5~#6
	/
	40.9
	6
	水平距离12m
	

	株洲
	衡茶吉电铁炎陵牵引站外部供电工程
	颜家村高塘组110kV竹回线#32~#33
	朱医生
	33
	5.9
	跨越
	

	株洲
	衡茶吉电铁炎陵牵引站外部供电工程
	颜家村高塘组110kV竹回线#32~#33
	霞阳中心小学幼儿园
	33
	6.5
	水平距离11m
	

	株洲
	衡茶吉电铁炎陵牵引站外部供电工程
	霞阳镇颜家村盘龙湾110kV竹回线#23~#24
	曾春发
	30.4
	7.5
	水平距离9m
	


	株洲
	衡茶吉电铁炎陵牵引站外部供电工程
	110kV竹回线#25~#26
	潘××
	34.3
	3.7
	跨越
	

	株洲
	衡茶吉电铁茶陵南牵引站外部供电工程
	埠仙小区110kV马云线#58~#59
	/
	33.1
	22.5
	水平距离32m
	

	株洲
	衡茶吉电铁茶陵南牵引站外部供电工程
	110kV马云线#56~#574F民房
	/
	38.1
	15
	跨越
	

	株洲
	衡茶吉电铁茶陵南牵引站外部供电工程
	下东乡桥边村110kV下浪线#9~#10、110kV下浪皂线#12~#13
	肖长朱
	26.4
	7.4
	水平距离16m
	

	株洲
	衡茶吉电铁茶陵南牵引站外部供电工程
	下东乡桥边村110kV下浪线#9~#10、110kV下浪皂线#12~#13
	肖小云
	25.3
	7.6
	水平距离13m
	

	株洲
	110kV清水塘输变电工程
	清水塘大食堂，110kV,叶清线#14~#15、白清氮线#4~#5
	陈维
	19
	11.2
	跨越
	

	株洲
	110kV清水塘输变电工程
	变电站西面
	陈祥辉
	/
	/
	距变电站水平2.5m
	

	株洲
	垃圾焚烧发电厂T接白叶线110kV线路工程
	110kV白长叶线#4~#5长石村长塘组
	郭应罗
	31.7
	7.7
	跨越
	


	株洲
	垃圾焚烧发电厂T接白叶线110kV线路工程
	110kV白长叶线#4~#5长石村长塘组
	2F尖顶房
	31.7
	7.9
	跨越
	

	湘潭
	110kV九红线#1~#2
	110kV九红线#1~#2
	/
	25.5
	10.8
	水平距离15.3m
	

	湘潭
	红砂（九华东）110kV变电站
	/
	/
	/
	/
	/
	环评报告中有2户民房，现已拆迁

	湘潭
	天易110kV输变电工程
	110kV麦天线#5~#6
	厂房
	11.2
	5.2
	跨越
	

	湘潭
	天易110kV输变电工程
	110kV茶天线#23~#24
	商品房
	47.5
	17
	水平距离10.5m
	

	湘潭
	天易110kV输变电工程
	110kV茶天线金霞林语小区#21~#22
	金霞林语小区
	55.4
	26.1
	水平距离13.4m
	

	湘潭
	天易110kV输变电工程
	双马镇新华村110kV茶天线#13~#14
	罗祥林
	19.6
	8.5
	跨越
	

	湘潭
	天易110kV输变电工程
	双马镇新华村110kV茶天线#13~#14
	谢淑元
	19.6
	7.5
	跨越
	

	湘潭
	天易110kV输变电工程
	110kV茶天线新华村#12~#13
	/
	22.3
	5
	水平距离2m
	

	湘潭
	滴水洞（景区）110kV输变电工程
	110kV肖滴线东郊乡新塘村#2~#3
	/
	30.4
	8.2
	水平距离25m
	

	湘潭
	滴水洞（景区）110kV输变电工程
	110kV肖滴线东郊乡新江村#9~#10
	/
	23.7
	8.7
	水平距离15m
	

	湘潭
	滴水洞（景区）110kV输变电工程
	110kV肖滴线龙洞镇建石村#40~#41
	1F民房
	12.8
	4.2
	跨越
	

	湘潭
	滴水洞（景区）110kV输变电工程
	110kV肖滴线铁皮村#57~#58
	/
	54.6
	10.3
	水平距离15.3m
	

	湘潭
	滴水洞（景区）110kV输变电工程
	110kV肖滴线富家冲#69~#70
	/
	40.6
	15.6
	水平距离1.4m
	

	湘潭
	滴水洞（景区）110kV输变电工程
	110kV肖滴线富家冲#70~#71
	/
	18.3
	8.6
	水平距离7.8m
	

	岳阳
	110kV汉思线
	#19～#20（安定镇大塘冲村）
	/
	46.9
	9.5
	与房子相距5.5m
	

	岳阳
	110kV汉思线
	#53～#54（安定镇安永村坑里组）
	叶香玉
	19.9
	10.3
	跨房
	

	岳阳
	110kV袁周线
	#2～#3（袁家铺镇桃李冲村）
	/
	22.8
	13
	与房子相距13m
	

	岳阳
	110kV袁周线
	#15～#16（长康铺乡仁山村）
	甘祖华
	22.2
	9.7
	跨房
	

	岳阳
	110kV袁周线
	#26～#27（石塘乡月湾村）
	刘赞
	25.9
	8.5
	跨房
	

	岳阳
	110kV瞭周线
	#69～#70（石塘乡农大村和平组）
	吴再齐
	17.3
	7.5
	与房子相距2.5m
	

	益阳
	洢水220kV变电站
	益阳市安化县梅城镇十里村
	李赛群
	/
	/
	北面30m
	原环评报告民房距变电站厂界围墙20~30m，由于变站厂界优化微调使民房至厂界围墙距离增大

	益阳
	洢水220kV变电站
	益阳市安化县梅城镇十里村
	谭清明
	/
	/
	北面40m
	

	益阳
	洢水220kV变电站
	益阳市安化县梅城镇十里村
	谭英姿
	/
	/
	东面50m
	

	益阳
	洢水220kV变电站
	益阳市安化县梅城镇十里村
	刘永安
	/
	/
	西南50m
	

	益阳
	洢水220kV变电站
	益阳市安化县梅城镇十里村
	谭质斌
	/
	/
	西面60m
	

	益阳
	童子山110kV变电站
	益阳市桃江县大栗港镇童子山村伍家湾
	刘胜军
	/
	/
	东北面20m
	

	益阳
	童子山110kV变电站
	益阳市桃江县大栗港镇童子山村伍家湾
	刘敬林
	/
	/
	北面40m
	

	益阳
	童子山110kV变电站
	益阳市桃江县大栗港镇童子山村伍家湾
	刘秋生
	/
	/
	西北面50m
	

	益阳
	110kV童武线、白童线双回共塔线路
	童武线#1～#2塔白童线#16～#17塔（桃江县大栗港镇童子山村）
	/
	18.5
	3.9
	水平距离6.4m
	

	益阳
	110kV童桃线
	#81～#82塔（桃江县沾溪镇刘家坪村）
	符建军、钟春梅、李信中、符伟
	18
	9.3
	水平3.5m
	

	益阳
	110kV童桃线
	#89～#90塔（桃江县沾溪镇会排村）
	王端和、曹芳谷、刘谷人、曹建华
	26.9
	9.5
	水平4.0
	

	益阳
	110kV童桃线
	#95～#96塔（桃江县沾溪镇洋泉村）
	彭放辉、刘旭春
	25.5
	7.5
	跨房
	

	益阳
	110kV草尾变电站1#主变增容改造工程
	沅江市草尾镇
	潘德华、潘兵、刘楚雄
	/
	/
	南面200m
	

	益阳
	110kV草尾变电站1#主变增容改造工程
	安化县烟溪镇何家村
	刘雪林、刘赛香
	/
	/
	北面46m
	

	常德
	善卷（德山南）220kV变电站
	常德市德山经济开发区益阳冲村九组
	杨年兴
	/
	/
	变电站西面25m
	

	常德
	善卷（德山南）220kV变电站
	常德市德山经济开发区益阳冲村九组
	黄刚恢
	/
	/
	变电站西面24m
	

	常德
	善卷（德山南）220kV变电站
	常德市德山经济开发区益阳冲村九组
	黄明理
	/
	/
	变电站西面20m
	

	常德
	220kV善德Ⅰ线
	#4~#5（常德市德山经济开发区益阳冲村十二组）
	黄进
	28.9
	5.7
	跨房
	

	常德
	220kV善德Ⅱ线
	#18～#19（青山小区商住楼）
	/
	33
	21
	水平距离23m
	

	常德
	110kV善鼎线、善桥线、善永线三回共塔线路
	善永线#7~#8，善鼎线、善桥线、#8～#9塔
	/
	20.3
	6
	水平距离9m
	

	常德
	芦家（澧县）220kV变电站
	澧县澧阳镇芦家村一组
	杨贵萍
	16.8
	9.1
	变电站西南面67m
	

	常德
	220kV芦窑Ⅰ线、芦窑Ⅱ线双回共塔线路
	澧县澧阳镇黄山村十二组
	王焕发
	33.5/27.7
	11
	位于芦窑Ⅰ线和芦窑II线之间，离芦窑Ⅰ线38m，离芦窑Ⅱ线37m
	

	常德
	220kV盘芦Ⅰ线
	#96～#97塔澧县澧阳镇黄山村
	/
	21
	9
	离线路12m
	

	常德
	220kV盘芦Ⅱ线
	#110～#111塔（澧县澧阳镇黄山村一组）
	孙元平
	19
	5.3
	离线路11m
	

	常德
	110kV芦楠线、芦澧线双回共塔线路
	#3~#4（澧县澧阳镇黄山村）
	柏彪
	18.1
	3.3
	跨房
	

	常德
	八字路110kV变电站
	桃源县漳江镇八字路社区
	/
	/
	/
	变电站北面52m
	

	常德
	枫树110kV变电站2#主变扩建工程
	汉寿县龙阳镇福城村同心组
	叶新平
	/
	/
	变电站西面29m
	

	常德
	枫树110kV变电站2#主变扩建工程
	汉寿县龙阳镇福城村同心组
	叶泽桃
	/
	/
	变电站西面29m
	

	常德
	枫树110kV变电站2#主变扩建工程
	汉寿县龙阳镇福城村同心组
	增宪福
	/
	/
	变电站西面29m
	

	常德
	楚江110kV变电站2#主变扩建工程
	常德市石门县楚江镇
	潘运志、梁建军、熊光忠、邓文志
	/
	/
	变电站南面10m
	

	常德
	桃源水电站～漳江220kV输电线路工程
	220kV双漳线#31~#32塔桃源县清林乡金沤村一组
	杨金山
	20.5
	3.7
	离线水平距离10m
	

	常德
	桃源水电站～漳江220kV输电线路工程
	双漳线#25~#26塔（桃源县车湖垸乡车家滩村）
	刘体福
	24.7
	9.6
	跨房
	

	常德
	桃源水电站～漳江220kV输电线路工程
	双漳线#24~#25塔（桃源县车湖垸乡车家滩村）
	刘志强、李爱军、李志英
	28.3
	10.8
	跨房
	

	常德
	桃源水电站～漳江220kV输电线路工程
	双漳线#6~#7塔（桃源县漳江镇八字路居委会八斗岗组）
	侯守斌
	26.9
	5.5
	跨房2户
	

	常德
	桃源水电站～漳江220kV输电线路工程
	双漳线#6~#7塔（桃源县漳江镇八字路居委会八斗岗组）
	何友成、吴国强、杨云松、陈玉怡、陈靖武、王宏友
	42.5
	/
	跨房4户
	

	常德
	220kV江窑线剖进盘山变输电线路工程
	220kV盘芦II线#6～#7塔（石门县易家渡镇盘山庙村三组）
	郑九英、熊先淑
	27.5
	11
	跨房
	

	
	
	
	
	28.1
	9.3
	
	

	常德
	110kV浮桥～武陵II回输电线路工程
	浮陵中线#3~#4、岗浮线#54~#55塔
	/
	19.9
	9.9
	离房屋14.7m
	

	常德
	110kV浮桥～武陵II回输电线路工程
	浮陵中线#8~#9、岗浮线#66~#67塔（常德市武陵区东江乡浮桥村十一组）
	邱涛
	28.2
	7
	跨房
	

	常德
	110kV凯七线
	/
	/
	/
	/
	/
	原环评报告距线路30m内有3户民房，由于线路优化微调导致距线路30m范围内无敏感点

	衡阳
	神农（耒阳北）220kV输变电工程
	220kV神烟I线、神烟II线#6~#7三顺办事处观前村4组
	李玖福
	20
	7.8
	水平距离5.9m
	

	衡阳
	神农（耒阳北）220kV输变电工程
	神镇火线#17~#18哲桥镇王家村F110kV
	在建民房
	18.6
	9.1
	水平距离10m
	

	衡阳
	龙亭龙凤风电场～长岭变110kV线路工程
	110kV凤长线#22~#23
	/
	34.7
	12.5m
	水平距离18m
	

	衡阳
	天堂山110kV风电输电工程
	福隆村110kV印天线#122~#123
	厂房
	30
	5.4
	跨越
	

	衡阳
	天堂山110kV风电输电工程
	110kV印天线#3~#4
	民房
	26.9
	4
	水平距离9m
	

	衡阳
	湘桂祁东南110kV牵引变输电工程
	七星村6组110kV勾马林012T线#3~#4
	彭菊英
	13
	7.5
	水平距离30m
	环评报告中水平距离20m，线路优化微调导致水平距离增大

	衡阳
	湘桂祁东南110kV牵引变输电工程
	110kV勾林线#3~#4
	1F民房
	19.5
	3.3
	跨越
	

	衡阳
	花桥镇110kV牵引变配套工程
	花桥镇扬名村110kV炉六花线#7~#8
	胡文建
	24.2
	13.4
	水平距离4.5m
	

	衡阳
	花桥镇110kV牵引变配套工程
	大浦镇堰城村110kV炉六花线#6~#7
	3F民房
	42.2
	12.4
	水平距离7m
	环评报告中水平距离15m，线路微调导致水平距离减小

	衡阳
	花桥镇110kV牵引变配套工程
	花桥镇扬名村110kV花六线#2~#3
	胡行云
	27.5
	11.5
	水平距离7m
	

	衡阳
	三塘110kV牵引变配套工程
	110kV麻雨线#11~#12
	王守金
	14.5
	8.5
	水平距离4.7m
	

	衡阳
	三塘110kV牵引变配套工程
	110kV麻洪雨T007线#2~#3
	王金山
	19.5
	8.9
	水平距离2.4m
	

	邵阳
	陈家坊110kV输变电工程
	新邵县雀塘镇陈家坝村110kV柳陈线5#～6#
	刘胜军
	65.5
	10.1
	水平距离8m
	

	邵阳
	陆洲110kV输变电工程
	邵阳市双清区云水铺乡陆洲村
	肖吉伟
	/
	/
	变电站周围20m范围
	

	邵阳
	陆洲110kV输变电工程
	邵阳市双清区云水铺乡陆洲村
	肖亏华
	/
	/
	变电站周围20m范围
	

	邵阳
	陆洲110kV输变电工程
	邵阳市大祥区檀江乡大塘村110kV檀洲I、II线2#～3#
	梁奎云
	27.1
	8.2
	水平距离8.5m
	

	邵阳
	陆洲110kV输变电工程
	邵阳市大祥区云水乡高桥村110kV檀洲I、II线8#～9#
	朱永华
	15.9
	9.6
	跨越
	

	邵阳
	陆洲110kV输变电工程
	邵阳市大祥区云水铺乡砂子村110kV檀洲I、II线31#～32#
	朱小祥
	29.9
	10.3
	跨越
	

	邵阳
	陆洲110kV输变电工程
	邵阳市大祥区云水铺乡砂子村110kV檀洲I、II线32#～33#
	岳科强
	19.5
	15.5
	水平距离2m
	

	邵阳
	黄陂桥110kV输变电工程
	邵东县黑田铺乡双河新村110kV青黄线1#～2#
	刘友晚
	21.6
	13.4
	跨越
	

	邵阳
	黄陂桥110kV输变电工程
	邵东县黑田铺乡双河新村
	姜权辉
	21.6
	10.4
	相邻
	

	邵阳
	黄陂桥110kV输变电工程
	邵东县黑田铺乡双河新村110kV青黄线2#～3#
	姚光泽
	31.1
	14
	跨越
	

	邵阳
	黄陂桥110kV输变电工程
	邵东县黑田铺乡金玉亭村110kV青黄线15#～16#
	谢划祥
	36.5
	9.3
	跨越
	

	邵阳
	黄陂桥110kV输变电工程
	邵东县黄陂桥镇排头村110kV建黄线35#～36#
	贺明正
	29.6
	9.8
	跨越
	

	邵阳
	黄陂桥110kV输变电工程
	邵东县黄陂桥镇排头村110kV建黄线36#～37#
	贺石修
	31.5
	13.2
	水平距离4m
	

	邵阳
	法相岩110kV变电站扩建工程
	武冈市法相岩街道兴隆村
	杨文忠
	/
	/
	变电站周围20m范围
	环评报告中水平距离25m，变电站厂界微调导致水平距离减小

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	武冈县邓云泰镇小水江村
	张仕友
	/
	/
	变电站周围30m范围
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	绥宁县李熙桥乡林家头村110kV赧武线91#~92#
	/
	23.3
	在建
	跨越
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	武冈县邓云泰镇小水江村110kV赧茅线1#～2#
	张立放
	27.2
	6.1
	水平距离10.2m
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	武冈县邓云泰镇小水江村110kV赧水线#2#～3#
	张立尧
	25.2
	12.6
	水平距离18.4m
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	武冈县邓云泰镇小水江村110kV赧法I、II线3#～4#
	/
	40.3
	6.6
	相邻
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	武冈县法相岩街道东山村110kV赧法
	管长云
	18.2
	14.3
	水平距离28.9m
	

	
	
	I、II线22#～23#
	
	
	
	
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	武冈县邓云泰镇小水江村220kV赧儒线#2#～3#
	毛善继
	25
	4.8
	水平距离5.6m
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	洞口县花古乡浊溪村220kV平赧II线5#～6#
	谢光田
	24.9
	7.5
	水平距离1.4m
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	洞口县花古乡叶家村220kV平赧II线10#～11#
	向章保
	18.7
	6.1
	水平距离8.5m
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	洞口县花古乡叶家村220kV平赧II线12#～13#
	唐学贵
	19.3
	6.6
	水平距离6.8m
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	洞口县毓兰镇托口村220kV平赧II线31#～32#
	尹敬妙
	17.2
	10.9
	水平距离16.2m
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	洞口县花园镇长乐村220kV平赧II线44#～45#
	邓联国
	26.5
	9.3
	水平距离10.1m
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	武冈县桥头湾镇四郎村220kV平赧II线57#～58#
	刘孙建
	28
	12
	水平距离1.7m
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	武冈县桥头湾镇四郎村220kV平赧II线57#～58#
	刘孙尧
	28
	6.5
	跨越
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	武冈县桥头湾镇联合村220kV平赧II线79#～80#
	殷绪金
	32.4
	6.1
	水平距离2.5m
	

	邵阳
	赧水220kV输变电工程
	武冈县桥头湾镇朝阳村220kV平赧II线82#～83#
	/
	20.3
	5.3
	水平距离3.6m
	

	邵阳
	隆回220kV输变电工程
	隆回县桃洪镇澄水村110kV隆六线、隆茶I线双回共塔11#~12#
	曾辉明
	42.8
	17.1
	跨越
	

	邵阳
	隆回220kV输变电工程
	隆回县桃洪镇澄水村
	李娜娥
	42.8
	4.5
	跨越
	

	邵阳
	隆回220kV输变电工程
	隆回县三阁司乡紫河村
	唐付海
	29.5
	6.5
	跨越
	

	邵阳
	隆回220kV输变电工程
	隆回县三阁司乡紫河村
	罗建国
	29.5
	10.2
	相邻
	

	邵阳
	隆回220kV输变电工程
	隆回县三阁司乡紫河村
	肖时平
	18
	11.3
	跨越
	

	邵阳
	隆回220kV输变电工程
	隆回县三阁司乡紫河村
	肖体良
	19
	12.5
	相邻
	

	邵阳
	隆回220kV输变电工程
	隆回县山界乡新立村
	邓云华
	31
	11
	跨越
	

	邵阳
	隆回220kV输变电工程
	邵阳县塘渡口镇向阳村
	/
	30.6
	7.7
	相邻
	

	邵阳
	隆回220kV输变电工程
	隆回县山界乡罗白村
	丁家社
	35
	4
	相邻
	

	邵阳
	建檀220kV输电线路工程
	邵东县周官桥乡马司冲村
	左年喜
	37.3
	4.3
	跨越
	

	邵阳
	建檀220kV输电线路工程
	邵东县仙槎桥镇马元村
	黄得财
	27.5
	17.5
	跨越
	

	邵阳
	建檀220kV输电线路工程
	邵东县仙槎桥镇马元村
	黄银秀
	29.6
	6.9
	跨越
	

	邵阳
	建檀220kV输电线路工程
	邵东县仙槎桥镇马元村
	黄竞成
	29.6
	9.4
	跨越
	

	邵阳
	建檀220kV输电线路工程
	邵阳市大祥区檀江乡双江村
	唐国强
	21.6
	11
	跨越
	

	邵阳
	关峡原址升压工程
	邵阳市绥宁县关峡乡关峡村
	学校
	/
	
	变电站南面
	

	娄底
	凯迪电厂送出110kV线路工程
	娄底市永丰镇印泉村先导组110kV凯印线9#～10#
	谢国辉、谢国旗家
	35.7
	16.5
	跨越
	

	娄底
	凯迪电厂送出110kV线路工程
	娄底市永丰镇印泉村先导组
	谢礼林家
	21.5
	12
	跨越
	

	娄底
	凯迪电厂送出110kV线路工程
	110kV凯印线9#～10#
	4F民房顶
	35.7
	10
	跨越
	

	怀化
	110kV蟒社线、公社线
	蟒社线#18～#19、公社线#79~#80（芷江县竹坪铺乡玛堭塘村泥鳅湾队）
	龙克定
	21.5
	6
	跨房
	环评报告中水平距离25~30m，为避免跨越更多新建民房，线路微调导致此户跨越

	怀化
	110kV蟒社线、公社线
	蟒社线#28～#29（芷江县竹坪铺乡仓峰坳村马路边组）公社线#89~#90
	龙成和
	25.2
	9.8
	与房子相距1.1m
	

	怀化
	110kV蟒社线、公社线
	蟒社线#28～#29、公社线#89~#90（芷江县竹坪铺乡仓峰坳村胡家垅组）
	邱光明
	29.2
	8.6
	与房子相距1.6m
	

	怀化
	110kV蟒社线、公社线
	蟒社线#29～#30、公社线#90~#91（芷江县竹坪铺乡仓峰坳村）
	汽车修理厂
	23.9
	5.8
	跨房
	

	怀化
	110kV县独线
	#66～#67（通道县青芜州镇曹家冲村1组）
	曹梅女
	78.4
	10
	与房子相距11.5m
	

	怀化
	110kV县独线
	#77～#78（通道县双江镇吉利村2组）
	石桥勇
	44.2
	8.8
	与房子相距6.4m
	

	怀化
	110kV湾黄线
	#8～#9（鹤城区黄金坳镇牛溪垅村）
	尹文刚
	31.5
	6.9
	与房子相距6.4m
	

	怀化
	220kV牌湾I、II线
	#31～#32（中方县中方镇岩头园村新湾7组）
	潘存早
	44.4
	4.1
	跨房
	

	怀化
	220kV牌湾I、II线
	#45～#46（鹤城区花背村1组）
	谢光发
	40.9
	5.6
	跨房
	

	怀化
	220kV牌湾I、II线
	#51～#52（鹤城区花背村8组）
	龙学友
	23.7
	8.7
	与房子相距6.4m
	

	怀化
	220kV牌湾I、II线
	#51～#52（鹤城区花背村8组）
	潘玉生
	35.7
	5.8
	跨房
	

	怀化
	220kV牌湾I、II线
	#54～#55（鹤城区花背村）
	幼儿园
	27.5
	8.9
	与房子相距12.2m
	

	怀化
	110kV长石线
	#32～#33（东环路房地产开发公司）
	房地产开发公司
	23.7
	3.9
	与房子相距10.1m
	

	怀化
	110kV长石线
	#54～#55（北环路雅雨花园）
	雅雨花园商品房
	18
	73.5
	与房子相距14.9m
	环评报告中无此敏感点，该敏感点为14年新建商品房

	怀化
	110kV烟李茅（T）线
	#12～#13（溆浦县茅坪镇高弟村5组）
	罗本华
	28.7
	10.4
	与房子相距2.7m
	环评报告中水平距离15m，为避免跨越新建民房，线路微调导致水平距离减小

	怀化
	110kV烟李茅（T）线
	#46～#47（溆浦县观音阁镇建设村4组）
	周采田
	21.8
	10.1
	与房子相距1.7m
	

	怀化
	110kV山火线
	#14～#15（辰溪县火马冲镇万寿村）
	宾馆
	30
	21.4
	跨房
	一致

	郴州
	荷叶110kV输变电工程
	荷同线#25～#26（郴州市桂阳县荷叶镇炭灶村）
	/
	23.2
	7.9
	水平距离19m
	环评报告中为跨越，由于线路优化微调避开了民房

	郴州
	分水岭110kV输变电工程
	110kV瓦分线#122～#123（新洞村响水坳组）
	方小兰
	70
	9.6
	水平60m
	

	郴州
	220kV竹园～罗霄（竹罗线）输电线路工程
	竹罗线#156～#157
	/
	66
	9.7
	水平30m
	

	郴州
	220kV竹园～罗霄（竹罗线）输电线路工程
	竹罗线#169～#170塔
	/
	92
	4.2
	水平30m
	

	郴州
	衡茶吉电铁安仁牵引站供电工程
	110KV格万线刘家支线#10~#11(安仁县芙塘村芙塘尾组)
	/
	24
	10.8
	水平49m
	环评报告敏感点民房共7处，由于线路路径优化微调，减少敏感点民房3处

	郴州
	衡茶吉电铁安仁牵引站供电工程
	110kV朝刘线#1~#2（安仁县灵官镇算背村）
	/
	23.1
	10.6
	水平5m
	

	郴州
	衡茶吉电铁安仁牵引站供电工程
	110kV朝刘线#46～#47塔（安仁县红光村张老屋组）
	/
	20.7
	11
	水平3m
	

	郴州
	衡茶吉电铁安仁牵引站供电工程
	110kV朝刘线#50~#51（安仁县洪溪村杨家屋组）
	/
	25.5
	10.5
	水平5.8m
	

	永州
	龙角坪110kV增容扩建工程
	永州市东安县石期市镇
	周杨宣
	/
	/
	变电站东北面25m
	

	永州
	龙角坪110kV增容扩建工程
	110kV老龙线29#～30#塔（东安县大江口乡花坞井村二、七组）
	将为明
	15.2
	10.2
	离线水平距离1.9m
	

	张家界
	黄家阁110kV变电站
	市永定区大庸桥社区黄家阁
	天门1号别墅区
	/
	/
	距变电站东北面围墙23.7m
	


注：表中线路对地高度、房高、距离等数据为本单位现场辅助设备出具，仅供参考。

8.3 现场监测结果与评价

本次验收的72项工程的工频电场、工频磁场、无线电干扰及噪声监测结果统计表见表8-3，线路断面监测结果见表8-4，具体详情见各市州监测报告湘环竣监【2014】125-1号-湘环竣监【2014】125-13号。

表8-2  各地市监测报告

	地市
	分报告编号
	地市
	分报告编号
	地市
	分报告编号

	长沙
	湘环竣监【2014】125-1号
	株洲
	湘环竣监【2014】
125-2号
	湘潭
	湘环竣监【2014】125-3号

	岳阳
	湘环竣监【2014】125-4号
	益阳
	湘环竣监【2014】
125-5号
	常德
	湘环竣监【2014】125-6号

	衡阳
	湘环竣监【2014】125-7号
	邵阳
	湘环竣监【2014】
125-8号
	娄底
	湘环竣监【2014】125-9号

	怀化
	湘环竣监【2014】125-10号
	郴州
	湘环竣监【2014】125-11号
	永州
	湘环竣监【2014】125-12号

	张家界
	湘环竣监【2014】125-13号
	
	
	
	


表8-3  现场监测结果统计表
	序号
	行政规划
	项目名称
	电压

等级
	工频电场（V/m）
	工频磁场（nT）
	无线电干扰

dB(μV/m)
	噪声dB（A）

	
	
	
	
	
	
	
	昼
	夜

	1
	长沙
	谭石（荣湾）110kV输变电工程
	110kV
	0.105~1.248
	1.449~87.56
	36.38~39.52
	47.8~58.2
	43.5~46.2

	2
	长沙
	宝雍（化工园）110kV输变电工程
	110kV
	1.162~295.0
	8.031~423.9
	39.44~43.32
	40.3~53.4
	38.2~45.0

	3
	长沙
	丛塘变~蓝思科技110kV双回线路工程
	110kV
	30.96~153.7
	96.37~1109
	38.97~41.62
	42.5~48.9
	40.1~43.8

	4
	长沙
	灰汤110kV主变扩建工程
	110kV
	0.374~234.6
	18.47~417.6
	38.45~43.21
	46.0~54.3
	41.2~44.5

	5
	长沙
	通益（宁乡北）220kV输变电工程
	220kV
	5.680~912.0
	41.47~668.7
	38.36~46.87
	42.9~53.4
	41.1~45.5

	6
	长沙
	宁乡堆资（沙田）110kV输变电工程
	110kV
	2.508~373.1
	10.61~53.28
	36.52~42.10
	40.2~48.5
	37.7~43.8

	7
	长沙
	曹家坪（蓝思科技）220kV输变电工程
	220kV
	8.533~1247
	118.3~3345
	34.42~45.85
	48.5~57.5
	43.6~48.9

	8
	株洲
	向阳村110kV变电站扩建工程
	110kV
	0.668~196.9
	37.16~326.7
	29.3~42.1
	47.3~57.8
	45.8~49.9

	9
	株洲
	新华路110kV输变电工程
	110kV
	1.063~170.2
	64.52~741.3
	30.8~33.2
	50.7~59.6
	38.8~41.3

	10
	株洲
	竹园（炎陵）220kV输变电工程
	220kV
	3.851~955.0
	23.25~575.2
	29.5~39.3
	40.6~46.4
	38.8~40.5

	11
	株洲
	衡茶吉电铁炎陵牵引站外部供电工程
	110kV
	13.82~98.36
	2.631~123.4
	36.4~43.7
	38.5~47.3
	37.2~41.2

	12
	株洲
	衡茶吉电铁茶陵南牵引站外部供电工程
	110kV
	1.117~638.4
	2.557~30.12
	30.6~37.7
	42.5~48.4
	38.3~43.5

	13
	株洲
	110kV清水塘输变电工程
	110kV
	0.1214~1183
	222.8~827.3
	31.9~39.6
	43.4~54.1
	38.6~49.4

	14
	株洲
	垃圾焚烧发电厂T接白叶线110kV线路工程
	110kV
	42.18~44.06
	59.67~61.34
	35.9~36.3
	42.1~42.3
	37.1~37.3

	15
	湘潭
	红砂（九华东）110kV输变电工程
	110kV
	0.873~197.2
	24.08~287.9
	33.8~38.6
	37.2~48.9
	35.9~43.7

	16
	湘潭
	天易110kV输变电工程
	110kV
	1.824~248.2
	34.65~251.6
	32.9~37.4
	42.6~53.1
	38.6~48.9

	17
	湘潭
	滴水洞（景区）110kV输变电工程
	110kV
	3.242~390.8
	24.54~462.3
	34.7~38.6
	42.4~48.4
	38.9~44.1

	18
	湘潭
	山枣110kV变电站扩建工程
	110kV
	0.724~156.2
	14.58~574.7
	32.1~35.4
	45.9~47.8
	42.6~44.5

	19
	岳阳
	思安（官塘）110kV输变电工程
	110kV
	8.369~577.9
	35.01~396.6
	35.45~37.06
	42.0~46.8
	38.4~42.5

	20
	岳阳
	周家（六塘）110kV输变电工程
	110kV
	5.917~646.5
	6.021~403.5
	34.27~36.24
	41.2~44.7
	38.5~40.3

	21
	岳阳
	伍市110kV变电站2号主变扩建工程
	110kV
	0.191~133.6
	15.82~681.9
	36.45~38.72
	44.2~48.2
	41.0~43.4

	22
	岳阳
	泉新110kV变电站2号主变扩建工程
	110kV
	9.256~164.5
	69.38~989.1
	34.79~35.77
	41.6~42.2
	39.2~39.8

	23
	益阳
	洢水220kV输变电工程
	220kV
	2.793~2034
	36.61~715.3
	37.69~44.57
	35.4~45.6
	30.5~45.1

	24
	益阳
	童子山110kV输变电工程
	110kV
	3.156~707.4
	24.47~246.2
	37.65~40.47
	38.4~44.4
	36.5~43.2

	25
	益阳
	110kV草尾变电站1#主变增容改造工程
	110kV
	70.30~327.4
	97.70~216.8
	38.64~40.21
	39.9~44.8
	38.6~43.5

	26
	益阳
	110kV烟溪变电站1#主变增容改造工程
	110kV
	7.960~673.0
	23.34~979.0
	38.54~42.83
	41.4~45.9
	41.3~44.3

	27
	常德
	善卷（德山南）220kV输变电工程
	220kV
	1.867~692.4
	37.36~3735
	37.12~39.90
	36.3~47.1
	35.3~45.9

	28
	常德
	芦家（澧县）220kV输变电工程
	220kV
	15.51~706.1
	111.3~2439
	35.42~40.45
	39.4~57.0
	36.1~48.5

	29
	常德
	八字路110kV输变电工程
	110kV
	0.535~182.1
	8.631~104.2
	30.26~41.64
	41.2~52.1
	38.3~44.6

	30
	常德
	枫树110kV变电站2#主变扩建工程
	110kV
	2.997~445.2
	33.64~897.9
	38.14~40.64
	41.2~44.7
	38.1~44.3

	31
	常德
	楚江110kV变电站2#主变扩建工程
	110kV
	4.069~376.9
	163.4~1343
	36.65~39.54
	42.1~44.4
	41.2~44.1

	32
	常德
	桃源水电站~漳江220kV输电线路工程
	220kV
	12.06~231.8
	206.7~945.7
	37.23~37.98
	37.9~44.3
	37.2~42.5

	33
	常德
	220kV江窑线剖进盘山变输电线路工程
	220kV
	8.972~435.3
	522.6~981.3
	38.15~42.21
	40.7~41.7
	37.6~38.2

	34
	常德
	浮桥~武陵II回110kV输电线路工程
	110kV
	33.38~102.3
	408.6~484.3
	39.11~39.15
	42.3~44.7
	38.3~39.7

	35
	常德
	临澧凯迪生物电厂110kV送出线路工程
	110kV
	270.5
	277.4
	39.43
	49.7
	40.3

	36
	衡阳
	神农（耒阳北）220kV输变电工程
	220kV
	4.008~506.7
	14.13~1564
	32.5~38.4
	36.3~43.6
	34.9~37.2

	37
	衡阳
	龙亭龙凤风电场~长岭变110kV线路工程
	110kV
	54.80~116.5
	26.04~53.60
	36.2~38.6
	46.3~47.5
	39.7~43.8

	38
	衡阳
	天堂山110kV风电输电工程
	110kV
	39.77~45.32
	56.70~65.28
	32.5~34.7
	42.3~47.6
	37.5~41.7

	39
	衡阳
	湘桂祁东南110kV牵引变输电工程
	110kV
	22.01~97.03
	4.863~112.8
	31.1~31.4
	41.6~42.1
	38.7~39.3

	40
	衡阳
	花桥镇110kV牵引变配套工程
	110kV
	1.804~48.22
	18.20~22.94
	37.6~44.5
	42.6~43.8
	38.2~39.5

	41
	衡阳
	三塘110kV牵引变配套工程
	110kV
	279.3~531.2
	43.70~48.37
	39.4~42.3
	43.2~44.1
	38.9~39.7

	42
	衡阳
	花桥110kV输变电工程
	110kV
	4.731~717.2
	39.54~931.4
	28.1~33.6
	42.1~43.7
	40.2~41.0

	43
	邵阳
	陈家坊输变电工程
	110kV
	6.142~207.7
	15.27~84.61
	26.1~38.7
	38.6~46.4
	36.9~41.6

	44
	邵阳
	陆洲（东互通）输变电工程
	110kV
	3.831~1268
	4.648~88.23
	30.3~45.4
	40.3~45.7
	37.8~41.9

	45
	邵阳
	黄陂桥输变电工程
	110kV
	1.251~1149
	2.236~731.7
	28.7~40.5
	41.1~52.1
	37.8~48.8

	46
	邵阳
	法相岩主变扩建工程
	110kV
	8.134~897.1
	42.22~217.4
	31.3~33.5
	42.1~46.5
	38.2~42.4

	47
	邵阳
	川石主变更换工程
	110kV
	16.77~152.8
	31.22~329.3
	35.4~36.5
	45.1~48.4
	42.3~44.7

	48
	邵阳
	赧水（武冈）输变电工程
	220kV
	28.53~1401
	34.75~1215
	30.1~44.9
	38.0~45.6
	36.3~42.5

	49
	邵阳
	隆回输变电工程
	220kV
	0.469~1311
	26.84~1818
	27.7~41.3
	36.2~45.5
	34.2~42.9

	50
	邵阳
	建设（棠下桥）~檀江输电线路工程
	220kV
	84.56~1309
	140.1~1670
	37.6~45.3
	40.2~42.8
	37.8~40.2

	51
	邵阳
	关峡变电站升压工程
	110kV
	13.87~155.7
	35.68~277.9
	34.6~39.9
	39.0~43.1
	37.5~41.2

	52
	娄底
	凯迪电厂送出110kV线路工程
	110kV
	47.25~336.0
	60.90~189.6
	38.4~41.6
	53.4~58.6
	40.3~42.6

	53
	娄底
	民丰~米塔尔~豹南山220kV线路工程
	220kV
	23.60~314.6
	56.21~452.8
	35.7~39.6
	41.2~45.1
	37.6~41.2

	54
	娄底
	吉（民）早I、II线220kV冰改线路工程
	220kV
	149.8~219.2
	6.469~108.8
	39.4~41.2
	45.2~47.9
	39.3~41.3

	55
	怀化
	山塘驿~火马冲110kV线路工程
	110kV
	154.7~154.7
	58.72~58.72
	44.16~44.16
	42.7~42.7
	38.8~38.8

	56
	怀化
	沅陵蓝溪（城南）110kV输变电工程
	110kV
	94.18~126.3
	128.4~834.6
	31.17~39.90
	41.2~43.2
	39.8~40.5

	57
	郴州
	荷叶110kV输变电工程
	110kV
	5.812~754.7
	20.78~180.6
	39.56~41.28
	42.3~52.4
	41.3~43.7

	58
	郴州
	分水岭110kV输变电工程
	110kV
	6.080~864.2
	12.89~280.3
	27.49~28.96
	42.4~51.4
	41.5~44.2

	59
	郴州
	220kV竹园~罗霄（竹罗线）输电线路工程
	220kV
	0.502~91.57
	37.15~157.8
	34.17~38.37
	39.7~42.3
	37.4~39.6

	60
	郴州
	衡茶吉电铁安仁牵引站供电工程
	110kV
	7.739~393.3
	7.534~42.89
	37.18~41.71
	39.2~42.7
	37.1~39.7

	61
	永州
	龙角坪110kV增容扩建工程
	110kV
	12.73~1123
	42.82~192.6
	37.64~43.97
	38.7~43.9
	36.4~42.7

	62
	张家界
	110kV黄家阁变扩建变电工程
	110kV
	0.896~327.4
	40.81~307.3
	36.42~40.68
	39.0~43.9
	38.7~43.6


表8-4   220kV豹华线、民华线双线共塔段断面监测结果

	项目名称
	监测点位
	工频磁场(nT)
	工频电场(v/m)
	无线电干扰dB(μV/m)

	民丰～米塔尔～豹南山220kV线路工程
	豹华线、民华线中心
	50.23
	1254
	43.28

	
	豹华线边导线下
	51.68
	1370
	33.17

	
	距边导线5m
	50.73
	1352
	43.05

	
	距边导线10m
	46.91
	1208
	40.57

	
	距边导线15m
	43.24
	704.0
	38.73

	
	距边导线20m
	37.14
	389.3
	37.79

	
	距边导线25m
	31.82
	327.1
	36.54


监测期间，本次验收的72项工程所测点位的工频电场、工频磁场强度均符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）的4000V/m、0.1mT评价标准推荐值的要求；无线电干扰均符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）所规定的评价标准限值要求。所有变电站厂界噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 相应标准要求，所有敏感点噪声监测结果也均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)相应标准限值。

8.4 废水调查结果

通过对本次验收的变电站现场调查，各变电站均采用无人值守方式运行，变压器等设备运行正常，无变压器油泄漏，事故油池均配套建设，能满足在事故时产生的油泄漏，并预留了足够空间为后期建设需要。

8.5 固废调查结果

湖南省电力公司对废油、废蓄电池等危险废物均有统一管理，制定了相关的文件（湘电科信[2012]219号）统一规范全省电力公司，在危废产生后统一收集、贮存及妥善处置。目前湖南省电力公司正在进行废蓄电池处置招标工作。现有生活垃圾均设有收集点，然后由环卫部门统一处理。

9. 生态保护调查

湖南省全省多山地、丘陵，工程全线未穿越自然保护区，所在区域没有国家保护的野生动植物，项目所在的地区多为人工开发的农业用地和山地。变电站施工场地比较集中，地貌单一，易于管理，而输电线路路线长，涉及范围广，且一般横跨不同地貌类型区域。工程对生态环境的影响及保护措施具体如下：

（1）工程建设对植被的影响及保护措施

工程占地不可避免会使部分土地性质发生改变，进而影响到区域内原生植被的数量和多样性；塔基占地虽不大，但对农业机械化耕作会带来一些不利影响；工程沿线经过防护林区，需要砍伐出通道，造成林木数量减少等；但从整个工程沿线来看，变电站、塔基等永久占地主要为田地和低山丘陵，而且本工程在施工结束后采取及时进行生态恢复及绿化等措施，因此对区域内植物物种多样性影响不大。

工程对植被的生态恢复采取的主要措施有：①对于塔基基坑开挖产生的土方全部用于回填。在农田、耕地段施工时，生土和熟土按顺序回填，以利于植被生长恢复，少量余土堆存于塔基四脚，作为防渗土，经夯实平整后基本不存在弃土问题。从现场踏勘的情况看，塔基下方基本无弃土，植被恢复效果良好；②变电站建设包括场地平整、修建进厂道路等，所需土方就地平衡，无外购或外运，并在变电站周围内设置临时堆土场，施工结束后用于场地平整，基本不产生弃土；变电站的绿化规划结合总布置，建筑特点和周围环境协调，体现远近结合，突出重点，照顾全站的原则，种植观赏及美化效果较好的常绿小乔树木、草坪和低矮花木，户外非水泥路面、电缆沟道、设备基础区广植草皮，培育天然草皮或人工植草。③工程经过低山丘陵地带时，采用铁塔长短脚、全方位高低脚和主柱加高基础等措施，最大限度地适应坡地地形变化的需要，使塔基避免了大开挖，保持坡地原有的自然地形；从现场调查情况看，目前大部分绿化植物生长良好，取得了较好的防护及景观效果。

（2）工程建设对自然保护区和风景名胜区的保护措施

本次验收所有工程项目在设计阶段已考虑避让自然保护区和风景名胜区，工程未占用或穿越自然保护区，所在区域没有国家保护的野生动植物，因此工程建设对其影响不大。

（3）工程建设对农业用水及灌溉等的影响情况

工程所经区域占用农田、耕地等面积不大，对农业用水及灌溉等情况不会造成不良影响。

（4）工程防水土流失措施

变电站以及部分塔基如在丘陵、山地斜坡地地段开挖，可能破坏原有土体稳定平衡状态，则采取钢筋混凝土挡石墙、重力式浆砌块石挡土墙、水泥浆砌块石排水沟、钢筋混凝土排水沟等工程防护措施。通过现场调查，本工程采取的防护较好，没有引发明显的水土流失和生态破坏，措施基本有效。

10. 公众意见调查

10.1 公众意见调查内容及形式

本次公众意见调查主要在工程的影响区域内进行，主要为输电线路下方、变电站周围的居民，调查方式为入户调查及公示。

入户调查97户，株洲、邵阳、娄底、衡阳、湘潭共调查46户，郴州、益阳、常德、永州、岳阳共调查26户，长沙、怀化、张家界共调查25户，采取面对面直接交谈的方式进行。调查内容涉及到工程的建设期间和运行期间对环境和人民生活的影响情况。被调查的对象学历跨越小学到大学，年龄跨越20岁到70岁，职业主要是农民，其它职业有教师、学生、商人及自由职业者。

公示主要是在荣湾变电站外张贴公告，公告内容见表10-1。

表10-1   公告内容

	谭石（荣湾）110kV输变电工程竣工环境保护验收信息公告

长沙谭石（荣湾）110kV输变电工程是长沙市岳麓区荣湾镇西湖主题公园的组成部分，为满足长沙市岳麓区西湖主题公园及周边区域快速电力增长需求，完善长沙市岳麓区110kV、10kV电网结构，提高供电质量和供电可靠性，谭石（荣湾）110kV输变电工程于2013年10月送电投运。

为了了解社会公众对本工程采取的环境保护措施的意见和建议，现将工程建设有关情况予以公示。

一、工程概况

谭石（荣湾）110kV输变电工程包括新建110kV谭石（荣湾）变电站和荣湾变T接110kV天桃岳学I、II回线路。谭石（荣湾）110kV变电站（运行名：谭石110kV变电站）位于长沙市岳麓区西湖街道办事处西湖主题公园内牛头山西侧（运行名：谭石110kV变电站），全户内布置，现有主变1台，容量1×50MVA；110kV电缆进线2回，为荣湾变T接110kV天桃岳学I、II回线路（运行名：110kV天谭桃岳线、110kV天谭咸梅线），沿枫林一路电缆走线，长约3.2km。

二、竣工环境保护验收主要工作内容
根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令）等有关规定，需调查环境影响报告和工程设计文件确定的环境保护措施和建议在工程实施中的落实情况，调查分析工程在建设和试运营期间对环境已造成的实际影响及可能存在的潜在影响，以便采取有效的环境保护补救和减缓措施、为工程竣工环境保护验收提供依据、全面做好环境保护工作。
三、竣工环境保护验收调查范围、因子
1、调查范围：生态环境、电磁环境、声环境、水环境和公众意见等。

2、调查因子：（1）生态环境：调查工程施工中植被遭到破坏和进行恢复的情况，以及工程占地类型、临时占地的恢复情况、弃土渣场的恢复与防护情况；（2）电磁环境：工频电场、工频磁场、无线电干扰值；（3）声环境：等效连续A声级；（4）水环境：变电站生活污水处理设施、排放量及排放去向，以及pH、BOD5、CODCr、SS、氨氮、动植物油等因子。
四、竣工环境保护验收调查重点
本次调查的重点是工程试运营期造成的电磁、声环境；工程施工期对施工作业区域造成的生态影响及生态恢复、水土保持情况；环境影响报告及设计中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性，并对存在的问题提出环境保护补救措施。

五、建设单位及联系方式

建设单位：国网湖南省电力公司

地    址：湖南省长沙市东塘水电街79号（邮编：410007）

联 系 人：李国勇    联系方式：18973102332

六、竣工环境保护验收单位及联系方式

单　　位：湖南省环境监测中心站
地    址：湖南省长沙市万家丽中路3段118号（邮编：410019）
联 系 人：胡华勇               联系电话：0731-82592618
Email：XMKFNB@126.COM      传真：0731-82592628

七、征求公众意见的主要事项

本次公告就项目的环境保护问题，征求项目所在地和与项目相关的企事业单位或个人的意见和建议，对本项目在施工期和运行期所造成的环境影响的意见和建议。

九、公众提出意见的形式和起止时间

任何单位或个人若有宝贵意见或建议，可于公示起15个工作日内通过信件、邮件、传真等方式与建设单位或验收单位联系和反映，供工程建设单位和政府主管部门决策参考。
国网湖南省电力公司
2015年1月8日
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谭石变全景
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正门外公示近照
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谭石变南侧2（红叶山庄）


10.2 公众意见调查结果

调查结果详见表10-2、10-3。
表10-2 被调查者基本情况统计表

	项  目
	结果

	性  别
	男92.6%
	女7.4%

	年  龄
	<30岁4.8%
	30-40岁29.7%
	41-70岁65.5%

	学  历
	初中及以下68.0%
	高中29.4%
	大专以上2.6%

	职  业
	农民90.5%，其它9.5%


表10-3  公众意见调查统计结果

	调查内容
	观点
	统计（%）

	您认为本次验收的110kV、220kV输变电工程建成后对您的生活质量影响
	提高
	17.1

	
	无变化
	18.4

	
	变差
	42.1

	
	不知道
	22.4

	本次验收的110kV、220kV工程建设是否占用或穿越了您的房屋、果园、农田等
	有
	房屋
	41.6

	
	
	果园
	7.1

	
	
	农田
	7.1

	
	没有
	44.2

	
	其它
	0

	您认为本次验收的110kV、220kV工程施工期间对你的农业生产
	影响较大
	2.6

	
	影响较小
	79.2

	
	无影响
	18.2

	本次验收的110kV、220kV工程施工期间对你生活影响较大的是
	施工噪声影响休息
	0

	
	施工扬尘影响生活
	

	
	土地被临时占用
	89.5

	
	土地被永久占用
	10.5

	您对本次验收的110kV、220kV工程生态恢复措施是否满意（如农田、果园、施工占地）
	满意
	70.7

	
	不满意
	2.7

	
	无所谓
	14.7

	
	不知道
	11.9

	本次验收的110kV、220kV项目运营期对您正常生活带来的影响
	噪声
	16.5

	
	电磁辐射对

身体影响
	23.5

	
	砍伐
	1.2

	
	打雷打坏电器
	24.7

	
	无影响
	22.4

	
	其他影响（手机信号、掉冰等）
	11.7

	您对本次验收的110kV、220kV工程环境保护工作是否
满意
	满意
	73.7

	
	基本满意
	23.7

	
	不满意
	2.6

	
	不知道
	0


本次公众调查，公众对本工程环境保护工作满意和基本满意的调查占总数的97.4%。认为有影响的方面主要是：

（1）施工期  工程塔基施工期占用农田，影响农田部分时段的耕作，但施工完成后建设施工单位及时进行了生态恢复，效果较好；基塔施工时未及时疏通雨水通道，致使雨水进入附件居民宅院；另外是在拉线的过程中，对部分房屋有损坏，施工单位有相应的赔偿。

（2）运行期  工程投入试运行后，被调查者反映：①雨天线路有明显的放电现象，雷声吓人，工程有引雷的潜在危险；②有风的时候，线路摇摆产生的响声很大；③电视接受信号比建设前或者是比当地其它地方都要差；④线路从房屋上方经过，限制了房屋的加高或改造；⑤对工程产生的电磁辐射心存担忧，有个别人反映工程建成后身体的某些部位有明显不适；⑥电晕噪声连续、低频，让人听起来心情很烦躁；⑦工程建设期间对当地居民带来了一定的经济损失，如砍伐树木、损坏房屋等，赔偿不合理。
11. 环境管理检查内容

11.1 环境管理调查

湖南省电力公司遵守国家相关的环境保护政策，有专门的人员负责环境保护工作，公司自身制定了一套完整的《环境管理制度》，将环境保护职责进行分解、落实到有关责任部门和相关人员，企业内部建立了环境保护目标责任制度和考核制度，及其相应的奖惩制度等。并定期委托环境管理监测部门开展项目的环境监测，掌握污染动态。各相关文件及制度详细见表11-1。

表11-1  环保标准及制度统计表

	序号
	标准名称
	序号
	标准名称

	1
	《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定、安全生产工作奖惩规定、电业生产事故调查规定》；
	5
	湖南省电力公司《安全生产“百问百查”“反违章年”资料汇编》2008.5；

	2
	《电力建设安全工作规程》（DL5009.3-1997）；
	6
	湖南省电力公司《湖南省电力公司员工奖惩办法》2009.2

	3
	国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》2000.9.28；
	7
	湖南省电力公司《安全生产工作规定、安全生产监督规定》。

	4
	国家电网公司《国家电网公司电力安全工作规程》（变电站和发电厂电气部分）；
	8
	湘电公司科信〔2012〕219号《关于进一步加强废油废旧蓄电池管理的通知》


11.2 环评批复落实情况

表11-2  环评建议及审批意见落实表
	序号
	一般审批意见
	实际落实情况

	1
	线路不得跨越储存易燃、易爆物品仓库的区域；选线必须避让学校、医院、幼儿园等环境敏感点，尽量避免跨越居民民房。当难以避免须跨越居民民房时，必须确保110kV、220kV导线与建筑物之间的垂直距离分别大于5m和6m，确保边导线与建筑物之间的水平距离分别大于4m和5m；加强线路维护管理，确保线路和人民群众的生命财产安全；在人群活动密集区域，适当提高线路对地和建筑物之间的距离，尽可能降低线路对人群的影响。
	在实际验收调查过程中，输电线路没有发现跨越学校、医院、幼儿园等环境敏感点，在跨越居民房屋时，垂直高度、水平距离均满足相关规定需要。

	2
	严格按照规划设计进行工程施工、设备选型和采购，对变电站采取严格屏蔽措施，选用低噪设备，合理布局，确保电磁辐射、无线电干扰、噪声等在国家规定的标准范围以内。在变电站围墙外布置隔离带，种植冠较大、长势不高的长绿树，减少公众活动。地方规划部门做好周边用地的控规，控制新建学校、医院、居民区等敏感点。
	变电站分别采用全户内式、半户内式或全开放式等不同布局，有条件的变电站周边均布置了绿化隔离带，经监测各项指标均达到国家规定的要求。输变电项目周边的规控用地存在有新建居民房的情况。

	3
	做好沿线塔基座、施工道路、牵引场、弃土弃渣处置点的水土流失防护、生态保护工作。对塔基座应有护坡并恢复植被，对弃土弃渣处置点应有拦挡工程，并进行平整及植被恢复，对施工道路、牵引场应做好植被恢复。
	线路塔基座和变电站内的绿化恢复工作基本完成，弃土弃渣填坑妥善处理，有相应环保管理制度，生态影响基本恢复。

	4
	加强固体废物的管理，尤其是危险废物的管理，应按照国家有关法律法规的要求对废油、废蓄电池等危险废物进行收集、贮存和处置，切实履行好转移联单制度，避免二次污染。
	电力公司制定了相关的文件对废油、废蓄电池等危险废物进行管理，目前，省电力公司正在进行废旧铅酸蓄电池处置招投标。招投标公司资质见附件。

	5
	变电站周围多竖警示牌，加强与沿线居民的沟通协调，开展电磁辐射科普知识宣传教育，取得群众对项目的理解和支持，防止污染纠纷投诉事件发生。
	变电站周边和线路塔基均竖立有安全警示标记，电力公司开展了相关的电磁辐射科普知识宣传工作，整体效果有所好转，但仍存在纠纷投诉情况。

	6
	加强环境管理和环境监测工作，工程竣工投入运行3个月内，按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，委托法定监测机构，及时进行电磁辐射、无线电干扰测试，向我局申请办理环保验收手续。
	工程投运后委托湖南省环境监测中心站对其电磁辐射、无线电干扰、噪声进行测试，统计结果见第8章，详见各分报告。

	序号
	特殊环保措施
	实际落实情况

	7
	关峡35kV变电站原址升压工程应采用本体噪声小于66dB(A)的主变，并在主变的南北方向各加长约11m的隔声屏，保证厂界及敏感点噪声满足相应噪声标准要求。
	经现场调查，环评报告中所列措施已经落实实施；经现场监测，关峡变厂界及敏感点噪声满足相应噪声标准要求。

	8
	谭石（荣湾）输变电工程需采取以下环境保护措施：全户内式布置，主变布置于综合楼内东侧，运行噪声值控制在63 dB（A）以内；进出线采取全电缆方案；主变室门的隔声量不小于15dB(A)，主变室进风消声百叶吸声量不小于5 dB(A)，建议消声片采用折板式，长度不小于0.5m；主变室顶部的出风消声百叶吸声量不小于5dB(A)，建议消声片采用折板式，长度不小于0.5m；通风风机选择低噪声风机，为避免站界西面和站界南面夜间噪声超标，须加装消声器，消声器出口噪声小于62dB（A）。
	经现场调查与监测，变电站为全户内布置，进出线均采用电缆，主变和风机各项隔、消声措施均落实，变电站厂界及敏感点噪声均符合相应噪声标准要求。


12. 结论与建议

12.1 结论

（1）防护距离情况

变电站与周围民房的安全防护距离、输电线路导线与其跨越的民房的垂直距离和水平距离符合《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545—2010）。

（2）电磁辐射

本次验收的72项工程变电站厂界、周边环境敏感点以及线路跨越的民房工频电场、工频磁场强度监测结果均符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐的4000V/m、0.1mT评价标准的要求；

本次验收的72项工程变电站厂界、周边环境敏感点以及线路跨越的民房无线电干扰监测结果均符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）所规定的53 dB(μV/m)、46 dB(μV/m)评价标准限值要求。

（3）噪声

本次验收的72项工程变电站厂界、周边环境敏感点以及线路跨越的民房监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)和《声环境质量标准》（GB3096-2008)相应标准限值要求。
（4）废水

通过对本次验收的变电站现场调查，各变电站均采用无人值守方式运行，变压器等设备运行正常，无变压器油泄漏，事故油池均配套建设，能满足在事故时产生的油泄漏，并预留了足够空间为后期建设需要。
（5）固体废物

湖南省电力公司对废油、废蓄电池等危险废物均有统一管理，制定了相关的文件，在危废产生后统一收集、贮存及妥善处置。现有生活垃圾均设有收集点，然后由环卫部门统一处理。

（6）生态调查

本次验收的各输变电工程中，变电站内绿化及周边的护坡等基本落实到位，输电线路沿线及基坐处生态保护及恢复情况良好。生态环境基本恢复原貌。

（7）环评批复要求及环评建议的环保措施的落实情况结论

本工程基本上落实了环评批复要求及环评建议的环保措施，各项输变电工程配套线路未发现跨越学校、医院、加油站、养老院等敏感区域的现象。

12.2 建议

（1）加强对运行设备和线路的管理和维护，完善事故应急预案，防止各类突发环境事故的发生。加强对变电站的管理，特别是加强变压器废油、废旧蓄电池等危险废物的处置与管理。
（2）加大对变电站及高压线路周边群众的电磁环境影响相关法规和知识的科普宣传、环境信息公开力度，建立合理的交流沟通渠道，让民众科学认识电磁辐射。

评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1 工频电磁场

执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）：工频电场4kV/m、工频磁场0.1mT。

2 无线电干扰

执行《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）：距110kV线路边导线投影20m处的无线电干扰限值为46dB（μV/m）。

3 区域环境噪声

变电站：东侧、北侧、西侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；南侧执行4a类标准。

线路：交通干线和铁路执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

	污
染
物
排
放
标
准
	1 工频电磁场

执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）：工频电场4kV/m、工频磁场0.1mT。

2 无线电干扰

执行《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）：距110kV线路边导线投影20m处的无线电干扰限值为46dB（μV/m）。

3 噪声

变电站东侧、北侧、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；南侧执行4类标准。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

	总量控制指标
	该项目是输变电工程，目前仅有工频电磁场、无线电干扰和噪声的排放控制指标，无总量控制指标。工程中的变电站为无人值班变电站，因此只有检修人员进行检修设备时才间歇式用水，故生活污水的排放也为间歇式，排水量很小。


附件1  委托函

[image: image5.jpg]M EE AT

XTFRIEAREMMAEEENAF 2013~2014 E£E
BFE 110 F1R. 220 FRGTHE TR
e TIMRIGYT T1ERY R

W 4 TR M o 3

KA F R 154 220 FHR &% & TE 57 A
110 FR#@E R TR H T 2014 £ 9 AT ERFFRNRE
fTo MAEIHRILH, RATNFEAN TR R THREBHK
I, AERFEEA I TR S TR R, AT
EHHEE A NARFFHREALME, EREARFTE
T, EHR B E KA X EANE, #HERFRE K THE,

B,





附件2  试运行申请
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附件3  程竣工环境保护验收的请示
[image: image10.jpg]M E B e T

B PO A ) AR R TR 8 2013~2014
EEE™ 110 TR K 220 TREWEHR TR
RIS RBIER

w4 IR T

HOANFFRERW 16 4220 TR 8 & B T 56
110 FHR@E e T8, 45T 2008~2013 4 B4% 5 T 05
CFEHE (BEAERTE L), T 2014 48 9 A JR A2 3 & K
HBNREAT, TEAZRAREAT N B EIATE RIFR
BRI R BR, B E ST RE XA P AT
PR 7 o

B (P AREMETRGS E ) (BT EFER
PREBELAG ) (EERE 252 54 ) f (BEEFE % THE
RyppkEESE) (BRIREREE 1354) WEX, I
HEFRERFAELRIH RGP RRFEFRTE, REXTT
s

FE, HEHT




[image: image11.jpg]M E PR A A E 2013 ~ 2014 4EE R 110 T
R 220 TR B TER THRRBGKIFE





[image: image12.jpg]Bt 14

=

i 2 L )2 vl 2013 ~ 2014 AR 8™
110 T%. 220 TR A 1
5 T IR L

ol B , 5 H 4 # BREHE | A%
g (FK)

1 110 ML R TR £
2 110 TLUE 110 TR T B TR ¥
3 110 KAV TFRETY IR ¥
4 110 I THE 110 FREEEw T4 K
! 114 220 FRE ~ EEFHT 110 TRKE & E ¥
; 8 =1
6 110 WA 110 TRERSEy TR R M
7 110 HAEB TR TR TAE M
8 110 SR e AR e e 2l
9 110 ALk REED sEA (T kM
10 110 EAET B T2 M
11 110 WHEEREE THEE L 110 TRA&KE LE M
e 110 WAGE (BRX) 110 FrRgrdtmtd TR i
13 110 A% 110 TR T w42 R
14 110 MELR 10 TR EE 2 EFTRWAETR e
15 110 s (AARE) 110 TR e T8 e
16 110 MM AR 110 TRES Tmd TH 7 I
17 110 MEZYE 110 FRES The T4 iy e
18 110 K 110 TR K s b, TA2 frlm
19 110 i % AR E 5| (& B el
20 110 = KR~ KT 110 FREB IR fir
21 110 A 110 TR TR TR fr i
22 110 110 FRFBER T e T4E ]
23 110 110 TR K &R Afm T THE A i
24 110 M (RE®) 110 FRinTe TR Al Fel
25 110 FHE 10 TRE ey TR A B
26 110 ME 110 FREL B4 TA2 Al Fel
27 110 Xl AR S R AR Al B
28 110 W 3 XK
29 110 IR ~ ok Dok 110 FR&KE TR i
30 110 MR EE ) 110 TR T e T~ % 1k
31 110 FHTTHEZE 0 TFREZEAE TR AL
3 o ﬁ%&%ﬁ~gﬁnxﬂ@%uo%ﬁﬁﬁl AL

]

33 110 EoKE ~ T AR T 110 TREBR IR 1k
34 110 EZ ~ % 110 FHRE R T AL
33 110 KR ~ 77110 THRER IR AL





[image: image13.jpg]RCA| 110
37 | 110
B
19 110
40 110 i*
11 110 £~ T E /\/ﬁillt)’(*’%fr
12 110 24~ KR E %
43 110 mLE 0 TREE LR
44 110 578 Y4 4 e ) 110 T1R%H T4 e
43 110 T 0T RIn TR IR et
46 110 BHUNOFTRETY HIE 5[0
47 110 BlR (<¥F) fiyfe T 5[
48 110 EH 110 FTRETYF #ZIE I
49 110 HMHEFRE 110 TREB T~ %[
30 110 HOTEAKER 0T REEE LA % [
51 110 BREA WA TR % [
52 110 R A TR i ]
33 110 M T8] 110 F ke, T4 H# 4
54 110 e 110 FR& T e TR N
53 110 R E - E R LR TR B
56 110 s 110 TREAY ZTHE K
57 220 W (Fod) 220 F R T £
38 220 I ( '}@mﬂﬁ) 220 THR& L TH el
59 220 f l (BFE) 220 FhEm Lo T2 M
60 220 &,\ 20 FhmBEE (TE4) #MN . BRI
61. 220 -'frwz (FMdL) 220 FR&H T THE #rim
62 220 frAk (R 220 FthéL e TE Al B
63 220 MetE 220 TR R B TAR Al B
64 220 #iF (FETH) ~EImeE g Al e
65 220 RE~KEN~Hm 220 TREBRIAE £IK
66 220 20 FREE (8) I, NEKELE ¥ K
67 220 pEAR 500 THRE ~ BEL 220 TREBIA 71k
68 220 BE 220 TR TR LE il
69 220 07 220 T1k éw‘;{%lﬁ e
70 220 HETE AR 3k ~ BT 220 TR & % E
71 220 ;1:g:é£ﬂ‘=u#++mf 220 F Rt b & % wiE
72 220 HIH AR 220 TR T T 7 [H

(8]





附件4   变压器废油处置承诺函
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附件5  湖南省电力公司突发性重大环境污染事件应急预案
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